Esta folha é de propriedade da Companhia do Metrd e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A liberagédo ou aprovagao deste documento ndo exime a projetista de sua responsabilidade sobre o mesmo.
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DETALHE 1

CORTE A

1:100

PESOS DOS EQUIPAMENTOS DE AT

INCLUINDO SUPORTES

DESCRIGAO

DIMENSAO
LxPxH (mm)

PESO
(kgf)

PARA—RAIO (MONOPOLAR)

600x600x1850

290

TRANSFORMADOR DE POTENCIA (MONOPOLAR)

380x380x2270

690

TRANSFORMADOR DE CORRENTE (MONOPOLAR)

460x460x1740

800

TRANSFORMADOR  33MVA

5400x4850x5400

56400

SECCIONADORA (TRIPOLAR)

5700x2570x6135

2150

SECCIONADORA SEMI—PANTOGRAFICA (MONOPOLAR)

155x950x7220

850

DISJUNTOR (MONOPOLAR)

224x345x5540

1600

ISOLADOR DE PEDESTAL FIXAGAO NA BASE

250x250x3000

350

ISOLADOR

DE PEDESTAL FIXAGAO NO TETO

200x200x3300

130

ISOLADOR

DE PEDESTAL FIXAGAO NA PAREDE

200x200x1500

10

BUCHA

200x200x3050

10

ISOLADOR

CABO DE COBRE NU

SUPORTE METALICO

SUPORTE ISOLADOR \

BARRA COM CONEXAO REMOVIVEL

P/ MEDICAO DA MALHA DE TERRA
PELA CONCESSIONARIA

ELETRODUTO EM PVC

DETALHE 2

1:50

CREA n°

Modalidade

CREA n°

Modalidade

CREA n°

Responsaveis pela Elaboragdo / Emitente

Contratante

CREA n°

Modalidade

CREA n°

Modalidade

CREA n°

Copem Engenharia Ltda

CN 4029821202

NOTAS:

1 — DIMENSOES EM MILIMETROS E ELEVAGOES EM METROS.

2 — A QUANTIDADE DE ELETRODUTOS E ORIENTATIVA E
DEVERA SER CONFIRMADA E ADEQUADA PARA TODOS 0S
SISTEMAS NO PROJETO EXECUTIVO. OS MESMOS DEVERAO
ATENDER A NORMA ABNT NBR 6150.

3 — PARA INTERLIGACAO ENTRE CASA DE COMANDO,
EDIFICIO DE ALTA TENSAO, CASA DE BOMBAS E PRUMADA
PARA DESCIDA DE CABOS NO TONEL VER DESENHO
DE—5.81.01.MJ/400—001.

REFERENCIAS:

DOCUMENTOS GERAIS

CS—5.89.99.XX/400—002 — CONDIGOES GERAIS DE FORNECIMENTO

CS—-5.81.01.MJ/400-001 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
CONDIGOES GERAIS DE FORNECIMENTO

CS—5.81.01.MJ/400-002 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
SISTEMA DE ALTA TENSAO, MEDIA TENSAO E BAIXA TENSAO

DG-5.81.01.MJ/400—001 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
ESQUEMA GERAL DE ATERRAMENTO DO SIST. E EUIPAMENTOS

ARRANJO FISICO

DE—5.81.01.MJ/400—001 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
IMPLANTACAO GERAL

DE-5.81.01.MJ/400—-002 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
ARRANJO DE EQUIPAMENTOS AT — PLANTA PAVIMENTO TERREO

DE-5.81.01.MJ/400—-003 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
ARRANJO DE EQUIPAMENTOS AT — PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR

DE—5.81.01.MJ/400—005 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
ARRANJO DE EQUIPAMENTOS AT — CORTE B

DE—5.81.01.MJ/400—-006 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
CASA DE COMANDO — ARRANJO DE EQUIPAMENTOS

DE-5.81.01.MJ/400-007 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
CASA DE COMANDO— CORTES A E B

ARQUITETURA

DE-5.81.01.MJ/400—-008 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
EDIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS AT— PLANTA PAVIMENTO TERREO

DE-5.81.01.MJ/400—-009 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
EDIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS AT — PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR

DE-5.81.01.MJ/400-010 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
EDIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS AT— PLANTA DA COBERTURA

DE—5.81.01.MJ/400—-011 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
EDIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS AT — CORTE A

DE—5.81.01.MJ/400-012 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
EDIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS AT — CORTE B

DE-5.81.01.MJ/400-013 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
EDIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS AT — CORTE C

DE-5.81.01.MJ/400-014 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
EDIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS AT — ELEVAGOES 1 E 2
DE-5.81.01.MJ/400-015 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
EDIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS AT — ELEVAGCOES 3 E 4
DE—5.81.01.MJ/400-016 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES

CASA DE COMANDO — PLANTA DO TERREO E PORRAO DE CABOS
DE—5.81.01.MJ/400-017 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES

CASA DE COMANDO — PLANTA DA COBERTURA E CORTES
DE-5.81.01.MJ/400-018 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES

CASA DE COMANDO — ELEVAGOES

BAIXA TENSAO

DG—5.81.01.MJ/419-001 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
SISTEMA DE 125Vcc — DIAGRAMA ESQUEMATICO GERAL

DG-5.81.01.MJ/418—001 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CORRENTE ALTERNADA

ALTA E MEDIA TENSAO

EQ-5.81.01.MJ/400—-001 — S/E PRIMARIA BANDEIRANTES
ESQUEMA UNIFILAR 88/138 — 22kV
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CORTE CHAVE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO E _<_m._._a@

0O.S. E-2454

Linha 5 - LILAS Lote

Trc./ Sist. A. PINHEIRO - VSE BANDEIRANTES

CREA n°

Modalidade

CREA n°

Modalidade

CREA n°

CREA n°

Modalidade

CREAn°®

Modalidade

CREA n°

Responsavel Técnico

creare 0600656836

ENG® ELETRICISTA

CREA n°

Modalidade

CREAn®

Modalidade

CREA n°

Modalidade

ZO

Descrigao

Emitente

Verificagdo

Aprovagao

Cddigo

Objeto

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ROGERIO A. OLIVEIRA 19/08/09

KLEBER L. P. S.

GCS

SubTrc./ SubSist.Conj. PRIMARIA BANDEIRANTES ~ UC/ SubConj. ALIMENT. ELETRICA

Verificagao

creare 0062926506

ENG® ELETRICISTA

Modalidade

MAURICIO C. ORLANDI

Aprovagéo

creare__ 0061228156

Verificagéo
CREA n°

Modalidade

Aprovagéo
CREA n®

Objeto

Projeto Basico de Sistema de Alimentagao Elétrica

S/E PRIMARIA BANDEIRANTES ARRANJO DE EQUIPAMENTOS AT
CORTEA

Escala

| % DE-5.81.01.MJ/400-004 o7 or| 0

(N&o Use Esc.)




