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NOTAS:

1 — CONSIDERANDO QUE A ESTAGAO IBIRAPUERA SERA ESCOPO DE
FORNECIMENTO FUTURO, NA FASE 1 ESTAPA 2 DEVERA SER FORNECIDO
E INSTALADO LANCE DE CABOS QUE INTERLIGARA O DISJUNTOR L61 DA
S/E P BANDEIRANTES COM O DISJUNTOR L71 DA SUBEESTAGAO AUXILIAR
AGUA ESPRAIADA CONFORME DESCRITO NA CS—5.81.99.XA/400—-002

| @1@ 2 — CONSIDERANDO QUE A ESTAGAO IBIRAPUERA SERA ESCOPO DE
___ < 92/138 0,115 0,115 tf 92/138 0,115 0,115 FORNECIMENTO FUTURO, NA FASE 1 ESTAPA 2 DEVERA SER FORNECIDO
Vv v K VI Vv v K E INSTALADO LANCE DE CABOS QUE INTERLIGARA O DISJUNTOR E71 DA
SUBESTAGAO RETIFICADORA CAMPO BELO COM O DISJUNTOR E81 DA
(3) SUBESTAGAO RETIFICADORA AGUA ESPRAIADA CONFORME DESCRITO NA
! CS—5.81.99.XA /400—002
© © © © 3 — CONFORME DESCRITO NA CS—5.81.01.MJ/400—002 A CRITERIO DO
METRO—SP PODERA SER SOLICITADO EQUIPAMENTO DE "MONITORAGAO
ON—LINE” PARA MONITORAR O COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA,
501 ! 502 ! FORMAGAO DE GASES E OUTRAS VARIAVEIS.
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