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DIAGRAMA UNIFILAR E PLANTA

CENTRO DE MEDIÇÃO - 04

FOLHA FORMATO A1: 594x841mm
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PROTEÇÃO

50AQUIOSQUE8A

CIRCUITO FIAÇÃO/TUBULAÇÃOFASES

2x10(10)T10 EM ∅1.1/4"ABkWh

CAIXA DE DISPOSITIVOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

50AQUIOSQUE8B 2x10(10)T10 EM ∅1.1/4"ACkWh

50AQUIOSQUE8C 2x10(10)T10 EM ∅1.1/4"BCkWh

CAIXA PADRÃO ENEL
TIPO "H"

CM-04

0,6/1kV

0,6/1kV

0,6/1kV

PLANTA QUIOSQUE 8

MEDIDAS EM CENTIMETROS
ESCALA 1:50

DIAGRAMA UNIFILAR DO CM-04

QD-QUIOSQUE 8B
POSIÇÃO A DEFINIR

QD-QUIOSQUE 8C
POSIÇÃO A DEFINIR

63AQD-GALERIA 4 ABCkWh 3x16(16)T16 EM ∅1.1/4"
0,6/1kV

QUIOSQUE8A - 2x10(10)T10 / 0,6/1kV  EM ∅1.1/4"

QUIOSQUE8B - 2x10(10)T10 / 0,6/1kV  EM ∅1.1/4"
QUIOSQUE8C - 2x10(10)T10 / 0,6/1kV  EM ∅1.1/4"

ELEVAÇÃO PAREDE TÉCNICA ELÉTRICA

QUIOSQUE 8

MEDIDAS EM CENTIMETROS
ESCALA 1:25

2" X 5/16"
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∅4"VEM DA REDE
SUBTERRÂNEA
ENEL

ENEL
TIPO "T"

CAIXA PADRÃO

VAZIO ∅4" VAI PARA A
REDE SUBTERRÂNEA
ENEL

CH. SEC. 250 A
NH 160 A

CM-04

QD-CMG
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PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CAIXA DE DISPOSITIVO DE 

CAIXA "H"

VAZIO ∅4" VAI PARA A
REDE SUBTERRÂNEA

ENEL

CAIXA "T"

CAIXA DE
BARRAMENTOS

ATERRAMENTO
CAIXA DE 

∅1.1/4"
 #50mm²

3F+N(#70)+T(#35)
0,6/1kV - ∅4"

0
,
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0

CAIXA "T"

QD-CMG

CM-04
CAIXA "H"

QD-QUIOSQUE 8A

QD-GALERIA 4

QD

GALERIA

4

 QD-GALERIA 4 - 3x16(16)T16 / 0,6/1kV  EM ∅1.1/4"

2
,
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2x10(10)T10 EM ∅1.1/4"
0,6/1kV

2x10(10)T10 EM ∅1.1/4"
0,6/1kV

2x10(10)T10 EM ∅1.1/4"
0,6/1kV

NEUTRO/TERRA 

0
,
6
0

6x25(25)T16 EM 3∅4"
0,6/1kV

VAI PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VEM DO PONTO DA ENEL

∅1.1/4"
 #16mm²

ATERRAMENTO
CAIXA DE 

VAI PARA VENTILAÇÃO

VAI PARA ILUMINAÇÃO
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