SIMBOLOGIA:

CAIXA DE PASSAGEM 1.000x1.000x450mm,

XX ABAIXO DO NIVEL DO SOLO.

INSTALADA

FLETRODUTO CORRUGADO CANAFLEX 2x@4”.

***** ELETRODUTO CORRUGADO CANAFLEX @1.1/4".
e CABO MULTIPOLAR 4X4,00mm? PARA ALIMENTAGAO

DAS VALVULAS

e CABO MULTIPOLAR 4X2,50mm? PARA ALIMENTAGAO
DAS ILUMINAGCAO
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***** ELETRODUTO CORRUGADO CANAFLEX @1.1/4”.
e CABO MULTIPOLAR 4X2,50mm? PARA ALIMENTAGAO

DAS ILUMINACAO

Caixa
Jato Nevoa Total

Terminal
01 40 28 68
02 79 28 107

| 03 70 34 104
N 04 52 20 72

05 78 0 78

06 73 73

07 66 0 66
08 66 24 90

09 69 0 69
10 96 24 120

Total 689 158 847

o

PAINEL ELETRICO DA
FONTE TRECHO "E"

NOTAS:

1. TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NA OBRA, EM RELAGAO AO PROJETO
DE INSTALAGOES ELETRICAS, SOMENTE PODERA SER FEITA ATRAVES DE
PROJETO,

/ iiiiiiii - \ AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO
\ PARA ASSEGURAR A METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA. (DE
\ S ACORDO COM OS ARTIGOS N°s 18 E 20 DA LEI N° 5194-66, DO CONFEA,
QUALQUER MODIFICAGAO DO PROJETO, NAO AUTORIZADO
FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO
NA SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA
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2. E MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE
DUVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO.

3. A ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS DAS INSTALAGOES E VALIDA PARA
UM PREENCHIMENTO INICIAL DO PROGRAMA DE NECESSIDADES DO
SENDO ASSIM , FAZ-SE NECESSARIO - EM TEMPO DE

PROJETO.
EXECUCAO - UM ACOMPANHAMENTO NA COMPRA DESTES
EQUIPAMENTOS PARA QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS
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ESPECIFICAGOES.

4. AO PASSAR OS CABOS DE ALIMENTAGCAO DOS ASPERSORES DEIXAR 1,2 M
DE SOBRA NO PONTO E 12 M A PARTIR DA ENTRADA DA CISTERNA.
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| VALE DO ANHANGABAU E ENTORNO
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REQUALIFICACAO E REURBANIZACAO DO

TITULO
PROJETO EXECUTIVO

INSTALACOES ELETRICAS

PLANTA GERAL
ALIMENTACAO DOS ASPERSORES
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INDICADO NO DESENHO

e pavimentagao
EMNGENNARIA
CONSORCIO CENTRAL
DESENHO N°
RESPONSAVEL TECNICO éz_
CARLOS FECURI
VISTO DATA
PROJETO WELLINGTON GOMES 21/02/2020
DESENHO WELLINGTON GOMES 21/02/2020
VERIFICACAO CAIO NERI 21/02/2020
APROVAQAO CARLOS FECURI 21/02/2020
LIBERACAO CARLOS FECURI 21/02/2020

o' Obras

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURO

E/OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA AUTORIZAGAO.

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA SP OBRAS, NAO PODENDO SER REPRODUZIDO

APROVAGAO FINAL

VERIFICAGAO

APROVAGCAO

LIBERACAO
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