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Tipo de equipamento

EMEI

LEVANTAMENTO CADASTRAL

Nome da Unidade

PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS

Tipo de Construgdo

Alvenaria Estrutural

DRE SAO MATEUS [ Subprefeitura [sAo MATEUS
Cod.Unidade 000426
O eewdabe |
Tipo (rua, avenida, travessa) Titulo (Dr., Desem e outros) Enderego Nimero Complemento
Rua José Vieira do Rio 257
Bairro CEP Caixa Postal Latitude Longitude
Parque Sio Rafael 08320-120 -23,6288188 -46,4756409
Distrito Subprefeitura Microrregido Observagdo:
Sio Mateus Sao Mateus
SQL (Setor, quadra, lote) UF Municipio
152,317, 0028 SP SAO PAULO

Ativa

N2 de Pavimentos

IStatus (Ativa, N3o Ativa)

Rua Pavimentada (Sim ou N&o) Sim Rua lluminada (Sim ou Ndo) Sim
Area do Terreno (m?) 3151 Area Edificada/ Construida (m?) 1253
Area Pavimentada (m?) 400 Area Verde / Permeavel (m?) 600
Area da Cobertura (m2) 1253 Area Edificavel (m?) (potencial construtivo) 945.7
Zoneamento ™M C.A. (méx) 2 T.0. (max) [ 0,7

Muro de Fecho (gradil, muro)

Muro e grade

Agua
Reservatorio/ Caixa de Agua Quantidade de caixas de agua Observagdo:
Até 500 L 0
De 501 a 1000 L 0
De 1001 a 5000 L 0
De 5001 a 10.000 L 0
De 10.001 a 20.000 L 1
Acima de 20.001 L 0

Gas
Encanado (Sim ou Nao) | Nao | Botijdo de gas (Sim ou N3o) Sim

Energia Elétrica
Voltagem | 110/220
Aparelho Ar cond.(Sim ouNao) | Nio [ Quantidade: 0
Esgoto:

Rede Publica (Sim ou N&o) Sim Fossa Séptica (Sim ou Nao) Niio
Caixa de Gordura (Sim ou N&o) Sim ‘ Quantidade: ‘ 1 Caixa de Passagem (Sim ou N&o) Sim
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Nao) Néo Ne NA
Sistema de Proteco Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)Sim ou N&o Nao Total (Sim ou Nio) NA Parcial (Sim ou Nao) NA

Elevador (Sim ou Nio) Nio Quantidade NA

Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou N&o) |Sim | Rampa de Acesso a outros espagos (Sim ou N&o) Nio Qual ? | NA

Tipo de sinalizagdo | Sonora (Sim ou N&o) | Néo | Visual (Sim ou N&o) Sim Tatil (Sim ou N&o) | Nio
Selo de Acessibilidade (Sim ou N3o) Nao | N2 NA

Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou N&o) Nio Quantidade: | NA

Administrativo

Ambiente Quantidade Area (m?) Tipo de Construgéo Tipo de Piso Graude Adeq.uabilidade @
Ambiente
Almoxarifado 1 9 Convencional/ Alvenaria vedagao Vinilico (Paviflex)
Area de Recreagdo (solario) 0 0 NA NA
Biblioteca NA NA NA NA
Camarim 0 0 NA NA
Casa de Maquinas 1 5 Convencional/ Alvenaria vedagio concreto/contra-piso 2
Cozinha 1 32 Convencional/ Alvenaria vedagdo Cerdmico 2
Depésito 0 0 NA NA NA
Depdsito Material Didatico 1 13 Convencional/ Alvenaria vedagdo Ceramico 2
Despensa/ Depdsito Alimen 1 10 Convencional/ Alvenaria vedagao Ceramico 2
Estacionamento 1 400 Area aberta Acimentado 2
Laboratério de Ciéncias 0 0 Convencional/ Alvenaria vedagao NA NA
Laboratério de Informética 0 0 Convencional/ Alvenaria vedagio NA NA
Lactario 0 0 Convencional/ Alvenaria vedagao NA NA
Lavanderia 0 0 Convencional/ Alvenaria vedagdo NA NA
Parque Arborizado 1 200 Area aberta pedrisco 1
Lavanderia NA NA NA NA NA
Pétio Descoberto (piso aciment) 0 0 NA NA NA
Piscina 0 0 NA NA NA
Play Ground 2 400 Area aberta Gramado 2
Quadra Coberta 0 0 NA NA NA
Quadra Descoberta 0 0 NA NA NA
Refeitério 2 280 Convencional/ Alvenaria vedagdo Cerdmico 2
Sala de Assistente Diretor 0 0 NA NA NA
Sala de Coord. Pedag. 1 11 Convencional/ Alvenaria vedagdo Ceramico 2
Sala de Diretor 1 11 Convencional/ Alvenaria vedagao Ceramico 2
Sala de Leitura 1 27 Convencional/ Alvenaria vedagio Ceramico 2
Sala de Professores 1 16 Convencional/ Alvenaria vedagao Ceramico 2
Sala de Reunides 0 0 NA NA NA
Sala de Video 0 0 NA NA NA
Secretaria 1 18 Convencional/ Alvenaria vedagdo Cerdmico 2
Teatro 0 0 NA NA NA
Legenda
Grau de Adequabilidade do Ambiente
[ 1 ] Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade. N,
n Razoavel grau de adequabilidade — intervengdes necessarias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade. ( X \ . k\\\
Nenhum grau de adequabilidade — ambiente inadequado para sua finalidade. A\ \U \ &
Ttem que ndo existe na unidade escolar U \
VISTORIADOR

Vania ¢ Maria Socorro
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| Nome da Unidade :

PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS

I DRE: |

SAO MATEUS

LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambiente Capa((;iﬁja:oes)fisica Area (m?) Tipo de Construgdo Piso Grau :Z ix::gi:ilzlelldade
Sala de Aula 1 30 59,5 Convencional/Alvenaria vedagao Ceramico 2
Sala de Aula 2 30 59,5 Convencional/Alvenaria vedagao Ceramico 2
Sala de Aula 3 30 59,5 Convencional/Alvenaria vedagao Ceramico 2
Sala de Aula 4 30 59,5 Convencional/Alvenaria vedagao Ceramico 2
Brinquedoteca - 59,5 Convencional/Alvenaria vedagao Ceramico 2
Atelie - 59,5 Convencional/Alvenaria vedagao Ceramico 2
Sala de Aula 7
Sala de Aula 8
Sala de Aula 9
Sala de Aula 10
Sala de Aula 11
Sala de Aula 12
Sala de Aula 13
Sala de Aula 14
Sala de Aula 15
Sala de Aula 16
Sala de Aula 17
Sala de Aula 18
Sala de Aula 19
Sala de Aula 20
Sala de Aula 21
Sala de Aula 22
Sala de Aula 23
Sala de Aula 24
Sala de Aula 25
Sala de Aula 26
Sala de Aula 27
Sala de Aula 28
Sala de Aula 29
Sala de Aula 30
Sanitarios Informagdes Complemetares
Ambiente Quantidade Area (m?) Tipo de Construgdo Piso Grau de Adequabilidade do Ambiente %l:g: it QUliEB @ @ r.|t.
Sanitarios trocadores Chuveiros
Banho e Troca 0 0 NA NA NA NA NA NA
Sanit. Funcion. Fem. 1 23 Convencional/alv.ved. Cerdmico 2 1 1 0
Sanit. Funcion. Masc. 1 2,5 Convencional/alv.ved. Ceramico 2 1 1 0
Sanit. Funcion. Unissex 0 0 NA NA NA NA NA NA
Sanit. Aluno Fem. 1 16,5 Convencional/alv.ved. Ceramico 2 3 1 1
Sanit. Aluno Masc. 1 16,5 Convencional/alv.ved. Ceramico 2 3 1 0
Sanit. Aluno. Unissex 0 0 NA NA NA NA NA NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm. 0 0 NA NA NA NA NA NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm. 0 0 NA NA NA NA NA NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm. 0 0 NA NA NA NA NA NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno 0 0 NA NA NA NA NA NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno 0 0 NA NA NA NA NA NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno 1 2,6 Convencional/alv.ved. Ceramico 1 1 0 0
Vestiario 1 5 Alv/vedagio Ceramico 2 0 0 0
Informages Adicionais
) . N Especificar: Tipo ( Madeira, ferro, cimento)
Brinquedos Playground (Sim ou N&o) 5 5
Sim Escorregador, ponte, balanga, casinha do Tarzan Madeira

Observagdo: Tunel, escorregador e Trem Concreto, acimentado
Tanque de Areia descoberto. Gira-gira Ferro
Tanque de Areia (Sim ou N&o) Sim Area Cubica (m3) 2
Vidros externos com grade fixa (Sim ou N&do) Nao Area (m?) NA
Vidros externos com grade moével (Sim ou N3o) Nao Area (m?) NA
Cobertura (Sim ou N3o) SIM Area (m?) 10,2
Observagdes Gerais:
Legenda

Grau de Adequabilidade do Amk

n Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.

Razoavel grau de adequabilidade — intervengdes necessarias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.

Nenhum grau de adequabilidade — ambiente inadequado para sua finalidade.

Item que ndo existe na unidade escolar

VISTORIADOR

Vania e Maria Socorro
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CIDADE DE : ]i ceonsnots
SAO PAULO
[Nome da Unidade : | PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS | DRE : |SAO MATEUS |
Grau de
Item Comprome- |Ambiente / Observagdes
timento
1 |FUNDAGAO
1.1 |Colapso do solo 1
1.2 |Erosdo do solo 1
1.3 |Recalque diferencial 1
2 ESTRUTURA
2.1 |Deterioragdo / destacamento / desagregagdo / desplacamento 1
2.2 |Corrosdo 1
2.3 |Fissuras / trincas / rachaduras 1
2.4 |Irregularidades geométricas, falhas de concretagem 1
2.5 |Armadura exposta 1
2.6 |Deformagdes excessivas 1
2.7 |Eflorescéncia, desenvolvimento de organismos biolégicos 1
2.8 |Lixiviagdo 1
2.9 |Infiltrages 1
3 |IMPERMEABI
LIZACAO
3.1 |Infiltragdo 1
3.2 |Descolamento da manta 1
3.3 |Sistema de impermeabilizagdo perfurado 1
3.4 |Ressecamento e/ou craqueamento do sistema impermeabilizante 1
3.5 |Falta dejunta de dilatagdo em prote¢do mecénica 1
3.6 |Falta de caimento para os ralos 1
3.7 |Reservatdrios com infiltragdo aparente 2 Reservatorio, Superior (passando por reformas)
4 |FACHADA
4.1 |Destacamento / desagregagdo / descolamento 1
4.2 |Descascamento / bolhas / enrugamento 1
4.3 |Eflorescéncia / manchas de mofo / bolor 1
4.4 |Falta ou deficiéncia nas juntas de trabalho e rejunte 1
4.5 |Caixa de ar condicionado aparente NA
4.6 |Fissuras e trincas 1
4.7 |Infiltragdo 1
4.8 |Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nivel, planicidade 1
4.9 |Desagregacdo de elementos, partes soltas, partes quebradas 1
4.10 |Descaracterizagdo da fachada original 1
4.11 |Manchas, descoloragédo da pintura, sujidades 1
5
5.1 |Deformagdes excessivas 1
5.2 |Abertura de frestas 1
5.3 |Umidade na estrutura 1
5.4 |Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas 2 Deslocamento de telha (aparente)
5.5 |Corrosdo de parafusos de fixagdo / rufo metalico / calha metalica 1
5.6 |Ressecamentos das borrachas de vedag&o / vedantes de calhas e rufos 1
5.7 |Destacamentos de rufos 1
5.8 |Transbordamento e entupimento de calha / ralo 1
5.9 |Auséncia da grelha do ralo 1
5.10 |Auséncia de extravasor da calha 1
5.11 |Caimento do telhado insuficiente 1
5.12 |Estrutura do telhado / madeira / metélica 1
5.13 |Falta de condigdes de seguranga 1
5.14 |Fissuras 2 Telhas visivelmente fissuradas.
5.15 |lrregularidades geométricas, deformagdes excessivas 1
5.16 |Falha nos elementos de fixagdo 1
5.17 |Desagregagdo de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas 2 Telhas visivelmente necessitando de vistoria
5.18 |Eflorescéncia, desenvolvimento de organismos bioldgicos 1
5.19 |Degradagdo do material, oxidagdo/corrosdo, apodrecimento 1
5.20 |Perda de estanqueidade, porosidade excessiva 1
5.21 |Manchamento, sujidades 1
5.22 |Deterioragdo do concreto, destacamento, desagregagdo, segregagdo 1
5.23 |Ataque de pragas bioldgicas 1
5.24 |Ineficiéncia nas emendas 1
5.25 |Impermeabilizagdo ineficiente, infiltragdes 1
5.26 |Subdimensionamento 1
5.27 |Obstrugdo por sujidades 1
6 PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS
6.1 |Destacamento / desagregagdo / descolamento 1
6.2 |Eflorescéncia / manchas de mofo / bolor 2 Refeitorio de funciondrios, sala da coord., almoxarifado
6.3 |Falta ou deficiéncia nas juntas de trabalho e rejunte 1
6.4 |Descascamento / bolhas / enrugamento 1
6.5 |Abertura improvisada para passagem de cabos 1
6.6 |Som cavo 1
6.7 |Fissuras e trincas 2 Almoxarifado, dcl?' Mat, didatico, sala de aula 1, 2, 3 ¢ 4, banheiros func. Masc, ¢ fem.; banheiro PNE unissex
aluno, casa das méquinas
6.8 |Infiltragdo 1
6.9 |Eflorescéncia, desenvolvimento de organismos biolégicos 1
6.10 |Deterioragdo, destacamento, empolamento, pulveruléncia 1
6.11 |lrregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nivel, planicidade 1
6.12 |Desagregacdo de elementos, partes soltas, partes quebradas 1
6.13 |Manchas, descoloragdo da pintura, sujidades 2 Unidade necessita de modernizagdo
7 PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPES
7.1 |Fissura NA
7.2 |Falta ou deficiéncia nas juntas de trabalho e rejunte { \ 4 \ .\
7.3 |Destacamento / descolamento 2 Almoxarifado, piso vinilico antigo. ( \ ( &\\ \\\\ ( \{ N W \
C—k



7.4 |Piso estufado 1
7.5 |Caimento inadequado nas areas molhaveis ou lavaveis 1
7.6 |Escadas sem protegdo antiderrapante e pisos externos escorregadios 2 Escada estacionamento
7.7 |Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescéncia e ou pisos 2 No refeitorio principal, existem furos que empogam agua
7.8 |Abatimento do piso 1
7.9 |Som cavo 1
8 [FORRO
8.1 |Deformagdo excessiva 2 Refeitério dos alunos, com forro abauloado
8.2 |Desencaixe 1 Refeitério dos alunos, com forro abauloado
8.3 |Utilizagdo de material sujeito a corrosdo 1
8.4 |Deficiéncia no dimensionamento ou inexisténcia de algapdes 1
85 Fissuras e trincas 2 Almoxarifado, de[?. Mal, didatico, sala de aula 1, 2, 3 e 4, banheiros func. Masc, e fem.; banheiro PNE unissex
aluno, casa das maquinas
8.6 |[Infiltragdo 1
8.7 |[Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nivel, planicidade 1
8.8 |Desagregagao de elementos, partes soltas, partes quebradas 1
8.9 |Manchas, descoloragdo da pintura, sujidades 1
8.10 |Ineficiéncia no rejuntamento/emendas 1
9
9.1 |Deficiéncia na pintura, oxidagdo e corrosdo 1
9.2 |Ataque de pragas 1
9.3 |Folga na fixagdo dos vidros, vidros soltos ou quebrados 2 Cozinha
9.4 |Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltragdo 1
9.5 |Componentes danificados 1
9.6 |Vedagdo deficiente 1
9.7 |Desagregagdo de elementos, partes soltas, partes quebradas 1
9.8 |Ineficiéncia no deslizamento/abertura, trincos/fechamento 1
9.9 |Fixagdo deficiente 1
9.10 |Vibragdo 1
9.11 |lrregularidades geométricas, fora de prumo/ nivel/ esquadro 1
9.12 |Manchamento, sujidades 2 Todos os ambientes necessitam de modernizagao
9.13 |Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor) 2 Todos os ambientes necessitam de modernizagdo
10  [INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE AGUAS PLUVIAIS
10.1 [Caixas coletoras e caixas de gordura 1
10.2 |Vazamentos e infiltragdes 1
10.3 |Deterioragdo / deformagdo nas tubulagdes 1
10.4 |Tampas de reservatérios de agua inadequadas 1
10.5 [N&o conformidade na pintura das tubulagdes 1
10.6 [Falta de identificagdo nos registros do barrilete 1
10.7 [TubulagGes obstruidas 1
10.8 [Locagdo indevida 1
10.9 |[Entupimento / extravasamento de calhas / ralos 1
10.10 [RESERVATORIOS
10.10.1 |Fissuras 2 Fissura e vasamento no reservatorio superior
10.10.2 | Deterioragdo do concreto, destacamento, desagregagéo, segregagao 1
10.10.3 | Degradagio/desgaste do material, oxidagdo, corrosdo 1
10.10.4 | Eflorescéncia, desenvolvimento de microorganismos bioldgicos 1
10.10.5 [Irregularidades geométricas, falhas de concretagem 1
10.10.6 |Armadura exposta 1
10.10.7 | Vazamento/ infiltragdes 2 Vazamento aparente (processo de reforma iniciado)
10.10.8 |Colapso do solo 1
10.10.9 |Auséncia/ ineficiéncia de tampa dos reservatérios 1
11 INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSAO
11.1 [Nobreak/ gerador NA NA
11.2 |Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma 2 Unidade necessita de modernizagdo
11.3 [Sistemas de controle, instrumentagéo e medigdo NA NA
11.4 |Lampadas queimadas / auséncia de lampadas -Rc]atos de grande frequéncia de lampadas queimadas, unidade necessita de revisao ¢ modernizagao
11.5 |Luminarias de emergéncia 2 Unidade necessita de modernizagdo
11.6 |Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira 1
11.7 [Modificagdes das instalagbes elétricas / improvisos 2 A unidade em sua grande maioria possui improvisos elétricos
11.8 |Superaquecimento 1
11.9 [FiagBes e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas 2 A unidade em sua grande maioria possui improvisos elétricos
11.10 |Curto circuito 1
11.11 |Quadro de luz obstruido / trancado / sem identificagdo dos circuitos 1
11.12 |Individualizagdo do fornecimento de energia para box e barracas NA NA
11.13 |Auséncia protegdo barramento 1
11.14 |Falha de tomada / interruptor 2 A unidade em sua grande maioria nessecita de revisdo e modernizagio
12 |INSTALACOES TELEFONICAS PREDIAIS
12.1 |Verificar eficiéncia e dimensionamento 1
12.2 [ldentificagdo dos telefones publicos NA NA
12.3 |Objetos e detritos junto aos telefones publicos 1
12.4 |[Rede de telefonia da administragdo 1
13 |INSTALACOES PREDIAIS DE CFTV, TV, RADIO, SONORIZACAO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO
13.1 |Verificar eficiéncia e dimensionamento | 2 |Unidade necessita de revisdo e modernizagio, com novo dimensionamento
14 |INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAGAO E LOGICA
14.1 |Cabeamento estruturado e logica | NA |NA
14.2 [Cabeamento de automagédo | NA |NA
15 |INSTALACOES PREDIAIS DE GAS CANALIZADO
15.1 |Indicios de vazamentos de gas 1
15.2 |Deterioragdo / corrosdo das tubulagdes 1
15.3 |Ndo conformidade na pintura das tubulagdes 1
15.4 [N&o conformidade nas dimensdes minimas do abrigo 1
15.5 |Falta de abertura inferior do abrigo 1
15.6 |Abertura do abrigo permitindo acesso pela via publica 1
15.7 |Falta de sinalizagdo obrigatéria 1
15.8 |Auséncia/ inadequagdo do certificado de manutengio 1
Legenda
Grau de Comprometimento
— Nenhum grau de comprometimento - ndo necessita de intervengdes imediatas. \ R
n Razoavel grau de comprometimento — Intervengdes necessarias, porém, ndo estruturais e/ou urgentes. ( \ ¢ \ .\
Alto grau de comprometimento — Intervengdes estruturais ou urgentes. \ &\\ \ \Q\
Item que ndo existe na unidade escolar \/ \ ~ \‘y\ \ \ IN AN
. i o
!
VISTORIADOR

Vania e Maria Socorro
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SAO PAULO
[Nome da Unidade : |PROFA. [ DRE : [SAO MATEUS ]
Grau de
Item Comprome- |Ambiente / Observagdes
timento
16 |INSTALAGOES MECANICAS E ESPECIAIS
16.1 |ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
16.1.1 |Quebra de botdes da cabina / pavimentos NA
16.1.2 |Porta da cabina abre em movimento ou néo fecha totalmente NA
16.1.3 |Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminag&o / ventilagdo NA
16.1.4 |Movimento do elevador com trepidagdes ou paradas bruscas NA
16.1.5 |Desnivel entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinagdo) NA
16.1.6 |Pogo de elevador molhado / sujo / obstruido / com falha do sistema de iluminagdo NA
16.1.7 |Vazamento dleo das maquinas NA
16.1.8 |Auséncia/ inadequagdo do certificado de manutengdo NA
16.2 |CLIMATIZACAO
16.2.1 |Filtro de ar com excesso de sujeira NA
16.2.2 |Ruidos anormais durante funcionamento NA
16.2.3 |Aparelho subdimensionado NA
16.3 |VENTILACAO E EXAUSTAO
16.3.1 |Erros no dimensionamento / instalagdo do sistema NA
16.3.2 |Falta de testes periédicos NA
16.3.3 |Aparelhos subdimensionados NA
16.3.4 |Presenca de contaminantes proximos as tomadas de ar NA
16.4.5 |Falta de limpeza periddica dos filtros NA
17 |INSTALACOES PREDIAIS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
17.1 |EXTINTORES
17.1.1 |Descarregados / prazos de validade vencidos 1
17.1.2 |Lacre violado / vencido 1
17.1.3 |Sem indicagdo da sua classe 1
17.1.4 |Quadro de instrugdes ilegivel ou inexistente 1
17.1.5 |Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado 2 Alguns extintores instalados com medidas fora do padrdo
17.1.6 |Mangueira de descarga apresenta danos / deformag&o / ressecamento 1
17.1.7 |Sinalizagdo incorreta 2 Unidade possui 4 ou parcial de sinalizagiio dos extintores
17.2 |HIDRANTES
17.2.1 |Falta de conservagéo e sinalizagdo da bomba de incéndio NA
17.2.2 |Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservagéo NA
17.2.3 |Mau estado de conservagdo das caixas de hidrantes NA
17.2.4 |Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente NA
17.2.5 |Registro emperrado/com vazamento NA
17.2.6 |Mangueira conectada NA
17.2.7 |Auséncia da mangueira NA
17.2.8 |Auséncia do esguicho NA
17.2.9 |Falha na sinalizagdo NA
17.2.10 | Obstrugéo de acessos NA
17.2.11 |Auséncia/ inadequagdo do alvara anual emitido pelo CBM NA
17.2.12 |Auséncia/ inadequagdo do certificado de manutencio e validade dos extintores NA
17.3 |SAIDA DE EMERGENCIA
17.3.1 |Auséncia de sinalizagdo das rotas de fuga e saidas de emergéncia NA
17.3.2 |Portas obstruidas NA
17.3.3 |Portas corta-fogo em mau estado de conservagao e funcionamento NA
17.3.4 |Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos NA
17.3.5 |Falha de iluminagdo auténoma NA
17.3.6 |Portas que abrem para o interior do edificio NA
17.3.7 |Saidas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status) NA
17.3.8 |Exigéncias da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018 NA
18  |[INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOFERICAS (SPDA)
18.1 |Auséncia do sistema (A>1500m? ou H>12m) _Unidade ndo possui sistema.
18.2 |Queda de haste / antenas 1
18.3 |Corrosdo em cabos / conexdes / hastes 1
18.4 |Descidas insuficientes (exigéncia de uma descida a cada 20m de perimetro) 1
18.5 |Auséncia de luz de topo na haste do SPDA 1
19 |INSTALAGOES DE SEGURANCA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA, SINALIZAGAO DE SEGURANCA,DISPOSITIVOS DE SEGURANCA)
19.1 |[ltens relativos a seguranca no trabalho | 1 |
19.2 |[ltens relativos a seguranca em relagdo a pandemias ocasionadas pelo virus SARS-CoV-2 | 1 |
20 [LOUGAS E METAIS
20.1 |Lougas quebradas 1
20.2 |Vazamento nos metais 1
20.3 |Falta de pegas nos sistemas 2 Auséncia de pegas de acabamento nas descargas
20.4 |Quantidades insuficientes / inadequadas 1
21 |SUSTENTABILIDADE
21.1 |Sistemas de cogeragdo de energia 1
21.2 |Luminotécnica e eficiéncia luminica das luminérias e lampadas 1
21.3 |Condicionamento actstico 1
21.4 |Condicionamento térmico 1
21.5 |Coletas de residuos sélidos 1
21.6 |Rede de abastecimento de dgua e reuso 1
21.7 |Rede de coleta de esgoto 1
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22 |ESTACIONAMENTO, TRAFEGO E TRANSITO DE VEICULOS, SISTEMA VIARIO, SINALIZAGAO E ACESSIBILIDADE
22.1 |ldentificagdo, numeragdo e quantidade de vagas internas e externas NA
22.2 |Sistema vidrio de acesso aos iméveis NA
22.3 |Sinalizagdo escolar nas vias NA
22.4 |Adequagdo de acessibilidade e das normas correspondentes (adequagdo de corrimdos,pisos tateis, entre outros) NA
23 [ILUMINAGAO PUBLICA
23.1 |Rua [*] Escola estadual André Nunes 1
23.2 |Rua [*] Teoddsio da Rocha 1
23.3 |Rua[e]
23.4 |Rua[e]
24 |COMUNICACAO VISUAL EXTERNA E INTERNA
24.1 |CondigBes das placas de comunicagdo visual na area externa 1 |
24.2 |Condigdes das placas de comunicagdo visual na drea interna 2 |Auséncia de placa na drea (externa) visivel
25 |CONSERVACAO E TOMBAMENTO
25.1 |ldentificagdo da legislagdo de tombamento do imdvel e adequagdo das normativas, NA |
25.2 |ldentificagdo da legislagdo de tombamento préximo e/ou incidéncia de areas NA |
26 |ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE
26.1 |Acesso principal 2 Unidade possui rampa de acesso, porém a inclinagio esta fora de norma.
26.2 |Acesso a outros andares 2 Unidade ndo possui
26.3 |Acesso aos sanitarios 2 Unidade ndo possui
26.4 |Sanitarios acessiveis 2 Unidade ndo possui
26.5 |Vaga de estacionamento para deficientes 2 Unidade ndo possui
26.6 |Acesso atodos os ambientes internos 2 Unidade ndo possui
26.7 |Acesso a todos os ambientes externos 2 Unidade ndo possui
26.8 |Desniveis dentro da unidade e demais dreas de circulagdo 2 Unidade ndo possui
Legenda
Grau de Comprometimento
Nenhum grau de comprometimento - ndo necessita de intervengdes imediatas.
Razoavel grau de comprometimento — Intervengdes necessarias, porém, ndo estruturais e/ou urgentes.
Alto grau de comprometimento — Intervengdes estruturais ou urgentes.
Item que ndo existe na unidade escolar
VISTORIADOR
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V & ] y gom DATA
Relatério Fotografico 2 1o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 0 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS

FOTO 1 Comunicagao visual, visdo geral da fachada FOTO 2 Sinalizagao viaria

FOTO 3 Almoxarifado, visdo geral armaz. de produtos FOTO 4 Almoxarifado, visdo piso danificado/obsoleto

FOTO 5 Almox. (Dep. Terc.) - teto ¢/ mofo FOTO 6  Almox., visdo de trinca no teto
W X (\\& L

Vistoriador: Vania e Maria Socorro Folha: 1 / 13
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V & ] y gom DATA
Relatério Fotografico 2 1o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS

FOTO 7 Casa de maquinas, visdo geral FOTO 8 Casa de maquinas, visédo de motores

FOTO 9 Casa de maquinas, visdo de improvisos elétricos FOTO 10 Cozinha, visédo geral

FOTO 11 Cozinha, visdo da area de produgéo FOTO 12  Deposito, visdo do lado externo_ | 5 : t
C (SRR A\ x

) -
"_TJ’/ \\

Vistoriador: Vania e Maria Socorro Folha: 2 / 13
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V & ] y gom DATA
Relatério Fotografico 2 1o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS

FOTO 13 Depésito, visdo de telhado comprometido FOTO 14  Dpobsito, visdo da degradagdo do madeitamento

FOTO 15 Depésito, visdo de armadura exposta FOTO 16 Depésito material didatico, visao geral

FOTO 17 Dep. Mat. Didat., visdo de alarme desativado FOTO 18 Dep. Mat. Didat., viséo de trlnca not&A
= L O S (\\ﬁ k\,\

Vistoriador: Vania e Maria Socorro Folha: 3/ 13
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V & ] y gom DATA
Relatério Fotografico 2 1]0 1|2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS

FOTO 19 Parque arborizado, visdo geral FOTO 20 Parque arb., visdo da escada acesso ao parque

FOTO 21 Pq. Arb., visdo irreg. no piso concret./acimentado FOTO 22 Pq, arb., visdo do muro/canaleta hidaulica lateral

FOTO 23 Patio cob., viséo geral FOTO 24  Patio cob., visdo de acesso a pi_a\de (\lg ma\js
i\

QAR \\\&\ \\,\
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Vistoriador: Vania e Maria Socorro Folha: 4 / 13
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V & ] y gom DATA
Relatério Fotografico 2 1o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS

FOTO 25 Pat. Cob., visdo de comunic. combate ao covid-19

FOTO 27 Pat. Cob., visdo de placa depéndencia interna FOTO 28 Pat. Cob., visdo de instalagdes sem funcion. piso

FOTO 29 Pat. Cob., visdo eq. eletr. Com improvisos FOTO 30 Pat. Cob., visédo do corredor de : aﬁesﬁ%is S Ias
- \ 0§ k\/\
Vistoriador: Vania e Maria Socorro Foha: 5/ 13
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V' 4 n y 4 " DATA
Relatério Fotografico 2 1]0 1|2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS

FOTO 31 Patio descoberto, visdo geral 32 Pat. Descob., visdo de pintura no piso

AR

A

FOTO 33 Pat. Desc., visdo de trincas no piso FOTO 34 Pat. Desc., visdo trincas e ajustes de alvenadia

\ AR KM\ \\,\

— A

FOTO 35 Area externa prox play ground, viséo das arvores FOTO 36 Area externa,corredor acesso p/ ;iq l\konz%o

Vistoriador: Vania e Maria Socorro Folha: 6 / 13
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V' 4 n y 4 " DATA
Relatério Fotografico 2 1]0 1|2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS

FOTO 37 Play ground, viséo geral FOTO 38 Play ground, visdo de brinquedo (ponte)

FOTO 39 Play ground, vis&o brinq rampa ¢/ ou sem obstaculos FOTO 40 Play ground (2), visdo de brinquedo de concreto

FOTO 41 Play ground (2), viséo bring. de metal FOTO 42  Play ground, visdo tanque de ar_e‘\a \\ \ ' \
o ‘J\ \ QAR \\\& \ 1N
C =
,:),;,, - /\
Vistoriador: Vania e Maria Socorro Folha: 7 / 13
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V & ] y gom DATA
Relatério Fotografico 2 1o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS

FOTO 43 Refeitério dos professores, viséo geral FOTO 44  Refeitério prof, no detalhe fechadura incompleta

FOTO 45 Refeitério prof., visdo de pontos de infiltrar¢éo FOTO 46 Refeitério prof., visdo de esquadria danificada

FOTO 47 Sala Coord. Pedag., visao geral FOTO 48 Sala Coord. Pedag., visao comp coermero iso! \
\ N \ M \\,\

_

Vistoriador: Vania e Maria Socorro Folha: 8 / 13
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V' 4 n y 4 " DATA
Relatério Fotografico 2 1o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS

FOTO 49 Sala diretor(a), visdo componentes conectados FOTO 50 Secretaria, visdo geral

FOTO 51 Secretaria, visdo de aparelho obsoleto FOTO 52 Secretaria, visdo improvisos cabos de internet

FOTO 53 Secretaria, visdo de improvisos fiagdo acustica FOTO 54  Area da secretaria, visdo do quadro dlstmjmg%\
AN \ X

Vistoriador: Vania e Maria Socorro Folha: 9 / 13
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y & n y 4 n DATA
Relatério Fotografico 2 1o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS
A 1
R - e
- et = B =4
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FOTO 55 Sala 01, viséo geral FOTO 56  Sala 1, visdo de comp. Eletrico danificado

FOTO 57 Sala1, visdo de espelho quebrado FOTO 58 Sala 2, viséo de eq. Elétrico obsoleto

FOTO 59 Sala 4, visao geral FOTO 60 Sala4,, visdo de improvisos ele%coﬁ\' \
COVIM o el
< —

Vistoriador: Vania e Maria Socorro Folha: 10 / 13
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V & ] y gom DATA
Relatério Fotografico 2 1o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS

FOTO 61 Sala de leitura, visdo de improvisos elétricos FOTO 62  Sala de leitura, visdo improvisos elétricos

FOTO 63 Banheiro PNE, visdo geral de instalacdes FOTO 64 Banheiro Fem. Inf., visdo placa indicativa

FOTO 65 Banheiro PNE, visdo de componente incompleto FOTO 66  Telefone publico (inativo), V|sao er
\ {os (\\& |

Vistoriador: Vania e Maria Socorro Folha: 11 / 13
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V & ] y gom DATA
Relatério Fotografico 2 1o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS

FOTO 67 Atelié, visdo geral desse espaco coberto e aberto FOTO 68  Atelié, visdo estrutura metalica p/ telha steel frame

FOTO 69 Sustentabilidade, visdo recipiente coleta seletiva FOTO 70

R

FOTO 71 Combate incendio, viséo instalgao fora de norma Cobertura, visdo detalhada de tel{w i%SIOC;a R
C VU Q)
\ . T —
—
Vistoriador: Vania e Maria Socorro Folha: 12 / 13
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V & ] y gom DATA
Relatério Fotografico 2 1o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 PROFA. CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS
ENDERECO TIPO DER
Rua José Vieira do Rio EMEI SAO MATEUS

FOTO 73 Cobertura, visdo detalhada de fixagao FOTO 74  Cobertura, visdo aérea da cobertura das salas

FOTO 75 Reservat. Sup. vazamento aparente (em manut.) FOTO 76 Reserv. Sup., visdo do corredor de acesso

FOTO 77 Reserv. sup., viséo de pintura casa de maquina FOTO 78 ¢ 6 : t
UMW o de) s
\ . S
——
Vistoriador: Vania e Maria Socorro Folha: 13 / 13
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r n r ] DATA
Relatorio Fotografico 2 1[0 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 0 0 4 2 6 CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS, PROFA.

ENDERECO TIPO DER
EMEI SAO MATEUS

RUA JOSE VIEIRA DO RIO, 357

LOCALIZACAO DA UNIDADE ESCOLAR

e e —
i
COD_ESCO0S874 i
CODEOQLODO425
CODESCMECS50957

TP_ESCOLAEMEL
CELIA CAMARGO PENTE
NOME_ESCOLp 105, PROFA. EMEL
CEU
REDEMUN
SUPERVISAOMUNICIPAL
CATEG_ESC_PEblica
LOGRADOURORUA JOSE VIEIRA DO R
NUMESC257
BAIESCPRQ S RAFAEL
CEPPOSTALOS320120
DISTRITO_ESAC RAFAEL
SETOR_ESC7501
SUBPREFSAO MATEUS
DIRET_MUNSAC MATELS
DIRET ESTLESTE 3
LATITUDE_E-23625017
LONGITUDE_-46475580
FONEL20153216
FONE220156061
DESCTURNOSManha; Tarde
ALCRECHED
ALPRE224
ALFUND1_F90
ALFUND2_F90
ALMEDO
ALEJA10
ALEJA20
ALEJAMED?
ALEDESPO
ALPROEQ

-~

ALAEED
ALATCOMPO S

AN REOWIAN

Vistoriador: ENG? VANIA A. NARDUCCI FELICIO & TEC. MARIA SOCORRO RODRIGUES . \ish \ Sk g S
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J 4 n J 4 n DATA
Relatorio Fotografico 2 1[0 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS, PROFA.
ENDERECO TIPO DER
RUA JOSE VIEIRA DO RIO, 357 EMEI SAO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR

AREA PUBLICA MUNICIFAL
AREA PUSLICA MUNICIPAL

Legisiagan Ubana |
- Famnirbnio Cuturst
Proicaa ass Asrdtromes

NECESSITA DE ATULIZAGAO CADASTRAL

Vistoriador: ENG? VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TEC. MARIA SOCORRO RODRIGUES\i\;@;\:Xi/\Q\\E Jux
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Relatério Fotografico

CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS, PROFA.
ENDEREGO

RUA JOSE VIEIRA DO RIO, 357

VOLUMETRICO

TIPO
EMEI

DATA
2 10 1|2 0 2 2

DER
SAO MATEUS

N\

Vistoriador: ENG® VANIA A. NARDUCCI FELICIO e TEC. MARIA SOCORRO RODRIGUES. WY \ Q\ M‘E# XV
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Relatorio Fotografico 2 1[0 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 0 0 4 2 6 CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS, PROFA.
ENDERECO TIPO DER
RUA JOSE VIEIRA DO RIO, 357 EMEI SAO MATEUS

IMPLANTACAO DA UNIDADE ESCOLAR
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J 4 n J 4 n DATA
Relatorio Fotografico 2 1[0 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
0 00 4 2 6 CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS, PROFA.
ENDERECO TIPO DER
RUA JOSE VIEIRA DO RIO, 357 EMEI SAO MATEUS

REGISTRO DO IMOVEL

de Cesaio- 3400
TIA | Transterincia
de Adminiatragic
EMVIGOR
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3174 80000

THO11596

Incesmrmnndn
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EME Prof Céfa
Camargo Penteads
Elias.
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& Legeiagie Ubana
# Painmcnio Cultural
Profagic 305 farddremos
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Relatério Fotografico

CODIGO DA ESCOLA
0 0 0 4 2 6

ENDERECO

NOME
CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS, PROFA.

RUA JOSE VIEIRA DO RIO, 357

IMPLANTACAO GEOSAMPA

TIPO
EMEI

DATA
2 10 1|2 0 2 2

DER
SAO MATEUS
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DIAGNOSTICO

Escola Itens

Total por Parametro

Escola

1

TIPO Parametro Total
V'S

%

CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS, PROFA. EMEI 1 149

Quantidade Escolas

CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS, PROFA. EMEI 2 14

CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS, PROFA. EMEI 3 33

27

Quantidade Itens

76,02%
714%
16,84%

01 - Fundacao

02 - Estrutura

03 - Impermeabilizacdo

04 - Fachada

05 - Cobertura

06 - Paredes Internas e Fechamentos Externos

07 - Pisos Internos e Externos / Rodapés

08 - Forro

09 - Esquadria

10 - Instalaces Hidraulicas, Sanitarias e de Aguas Pluviais
10.10 - Reservatorios

11 - Instalagdes Elétricas Prediais de Baixa Tensdo

12 - Instalagdes Telefonicas Prediais

13 - Instalagdes Prediais de CFTV, TV, Radio, SonoAcesso13.1 Verificar eficiéncia e dimensionamento

14 - Instalagbes de Cabeamento Estruturado, Automacéao e Logica

Percentual de Itens por Parametro

Parametro ©1 ©2 @3

100,00%
88,89%
85,71%
90,91%
100,00%
84,62%
77,78%
90,00%
84,62%
88,89%
100,00%
81,82%
100,00%
100,00%
100,00%

Parametro

149 (76,02%) —

/— 33 (16,84%)

— 14 (7,14%)

11,11%
14,29%
9,09%

15,38%
22,22%
10,00%
15,38%
11,11%

9,09% 9,09%




Percentual de Itens por Parametro

01 - Fundacédo 100,00%
02 - Estrutura 88,89% 11,11%
03 - Impermeabilizacdo 85,71% 14,29%

04 - Fachada 90,91% 9,09%
05 - Cobertura 100,00%
06 - Paredes Internas e Fechamentos Externos 84,62% 15,38%
07 - Pisos Internos e Externos / Rodapés 77,78% 22,22%
08 - Forro 90,00% 10,00%
09 - Esquadria 84,62% 15,38%

10 - Instalacdes Hidraulicas, Sanitarias e de Aguas Pluviais 88,89% 11,11%

10.10 - Reservatorios 100,00%

11 - Instalagdes Elétricas Prediais de Baixa Tensdo 81,82% 9,09% 9,09%

12 - Instalagdes Telefonicas Prediais 100,00%
13 - Instalagdes Prediais de CFTV, TV, Rédio, SonoAcesso13.1 Verificar eficiéncia e dimensionamento 100,00%
14 - Instalagbes de Cabeamento Estruturado, Automacao e Logica 100,00%

15 - Instalagbes Prediais de Gas Canalizado 66,67% 33,33%

17 - Instalacbes Prediais de Prevencdo e Combate a Incéndio 17.1 - Extintores 100,00%

17 - Instalagbes Prediais de Prevencdo e Combate a Incéndio 17.2 - Hidrantes 100,00%
17 - Instalagbes Prediais de Prevencdo e Combate a Incéndio 17.3 - Saida de Emergéncia 33,33%

18 - Instalages de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

19 - Instalacbes de Seguranca do Trabalho(EPI) 100,00%
20 - Lougas e Metais 100,00%
21 - Sustentabilidade 66,67% 33,33%

22 - Estacionamento, Trafego e Transito de Veiculos, Sistema Viario, Sinalizacdo e Acessibilidade 25,00% 75,00%

23 - lluminagao Publica 100,00%
24 - Comunicacao Visual Externa e Interna 50,00%
26 - Adequacdo de Acessibilidade 62,50%
A ) \\
Parametro ©1 ©2 @3 : - J>)<
. A



