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CIDADE DE

LEVANTAMENTO CADASTRAL

Tipo de equipamento EMEI
Nome da Unidade JARDIM PREMIANO
DRE SAO MATEUS [ Subprefeitura [sA0 MATEUS
Cod.Unidade 019450

Tipo (rua, avenida, travessa) Titulo (Dr., Desem e outros) Enderego Ndmero Complemento
AVENIDA NA DO PROGRESSO 150 NA
Bairro CEP Caixa Postal Latitude Longitude
JARDIM MARILU 8371410 NA -23.595.232 -46.419.083
Distrito Subprefeitura Microrregido Observagdo:
IGUATEMI SAO MATEUS IGUATEMI
SQL (Setor, quadra, lote) Municipio NA
247-992-0001 NJ SAO PAULO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM FECHAMENTO EM ALVENARIA
ATIVA [

Tipo de Construgdo
IStatus (Ativa, Nao Ativa) |

Ne de Pavimentos | 4

Rua Pavimentada (Sim ou N3o) SIM Rua Iluminada (Sim ou Nio) SIM

Area do Terreno (m?) 1949,04 Area Edificada/ Construida (m?) 892,5

Area Pavimentada (m?) 892,5 Area Verde / Permeavel (m?) 426,86

Area da Cobertura (m2) 8925 Area Edificdvel (m?) (potencial construtivo) 471,83
Zoneamento ZEIS | C.A. (méx) [ 25 T.0. (méx) [ 0,7

Muro de Fecho (gradil, muro) MURO

Agua
Observagdo:

Reservatério/ Caixa de Agua Quantidade de caixas de dgua

Até 500 L NA CONCRETO ARMADO (ATIVA)
De 501 a 1000 L NA
De 1001 a 5000 L NA
De 5001 a 10.000 L NA

De 10.001 a 20.000 L 1

Acima de 20.001 L NA
Gaés
Encanado (Sim ou N&o) | NAO | Botijdo de gés (Sim ou Nao) SIM
Energia Elétrica
Voltagem [ 220V / 127V
Aparelho Ar cond.(Sim ou N&o) | NAO [ Quantidade: [ NA
Esgoto:
Rede Publica (Sim ou Nao) [ SIM [ Fossa Séptica (Sim ou Nio) [ NAO
Caixa de Gordura (Sim ou N3o) | SIM | Quantidade: | 1 | Caixa de Passagem (Sim ou N&o) | SIM
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou N&o) NAO Ne NA

Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)Sim ou Nao

SIM

Total (Sim ou N&o)

NAO

Parcial (Sim ou N&o) SIM

Administrativo

Elevador (Sim ou Nio) SIM Quantidade 1

Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou N&o) | SIM Rampa de Acesso a outros espagos (Sim ou N&o) NAO Qual ? | NA

Tipo de sinalizagdo | Sonora (Sim ou Nao) NAO | Visual (Sim ou Ndo) NAO Tétil (Sim ou N&o) | NAO

Selo de Acessibilidade (Sim ou N&o) | NAO | Ne | NA

Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou N&o) | NAO | Quantidade: | NA

——  hwemtesdabesn ]

. . A . ~ . . Grau de Adequabilidade do
Ambiente Quantidade Area (m?) Tipo de Construgéo Tipo de Piso Ambiente
Almoxarifado 1 6 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Area de Recreagdo (solario) NA NA NA NA NA
Biblioteca NA NA NA NA NA
Camarim NA NA NA NA NA
Casa de Maquinas NA NA NA NA NA
Cozinha 2 8/23 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Depésito NA NA NA NA NA
Depésito Material Didatico NA NA NA NA NA
Despensa/ Depdsito Alimen 1 6 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Estacionamento 1 1 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CIMENTADO 1
Laboratério de Ciéncias NA NA NA NA NA
Laboratério de Informética NA NA NA NA NA
Lactério NA NA NA NA NA
Lavanderia NA NA NA NA NA
Parque Arborizado NA NA NA NA NA
Patio Coberto NA NA NA NA NA
Patio Descoberto (piso aciment) NA NA NA NA NA
Piscina NA NA NA NA NA
Play Ground 1 60 ESPACO ABERTO GRAMA 1
Quadra Coberta NA NA NA NA NA
Quadra Descoberta NA NA NA NA NA
Refeitdrio 1 63 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CONCRETO 1
Sala de Assistente Diretor NA NA NA NA NA
Sala de Coord. Pedag. 1 12 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Sala de Diretor 1 9 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Sala de Leitura NA NA NA NA NA
Sala de Professores 1 25 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Sala de Reunides NA NA NA NA NA
Sala de Video NA NA NA NA NA
Secretaria 1 10 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Teatro NA NA NA NA NA
Legenda

Grau de Adequabilidade do Ambiente
Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade. -
Razodvel grau de adequabilidade - intervengdes necessarias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade. .
Nenhum grau de adequabilidade - ambiente inadequado para sua finalidade. ) \\'\
Item que ndo existe na unidade escolar ( \ \J\ "\
L
VISTORIADOR -

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
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| Nome da Unidade :

JARDIM PREMIANO

DRE: |

SAO MATEUS

LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambiente Capa((;lﬁja:oes)flsma Area (m?) Tipo de Construgdo Piso e jzi‘::gi:ilzlehdade
Salade Aula 1 27 50 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Sala de Aula 2 9 41 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Salade Aula 3 9 21 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Sala de Aula 4 12 21 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Salade Aula 5 17 21 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Sala de Aula 6 12 21 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Salade Aula7 12 21 ALVENARIA / PRE MOLDADO DE CONCRETO CERAMICO 1
Sala de Aula 8 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 9 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 10 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 11 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 12 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 13 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 14 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 15 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 16 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 17 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 18 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 19 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 20 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 21 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 22 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 23 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 24 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 25 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 26 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 27 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 28 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 29 NA NA NA NA NA
Sala de Aula 30 NA NA NA NA NA
Sanitarios Informagdes Complemetares
Ambiente Quantidade Area (m?) Tipo de Construgdo Piso Grau de Adequabilidade do Ambiente %l:g: QERE: G5 e Qe r.|t.
Sanitarios trocadores Chuveiros
Banho e Troca NA NA NA NA NA NA NA NA
Sanit. Funcion. Fem. 2 6/6. ALVERARIATTRE CERAMICO 1 4 4 0
Sanit. Funcion. Masc. NA NA NA NA NA NA NA NA
Sanit. Funcion. Unissex NA NA NA NA NA NA NA NA
Sanit. Aluno Fem. 4 4/4/4/4 ALVENAKIA T PRE CERAMICO 2 10 3 2
Sanit. Aluno Masc. 4 4/4/4/5 ALVERARIATTRE CERAMICO 1 10 3 2
Sanit. Aluno. Unissex NA NA NA NA NA NA NA NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Adm. NA NA NA NA NA NA NA NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Adm. NA NA NA NA NA NA NA NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Adm. NA NA NA NA NA NA NA NA
Sanit. Para Deficientes Feminino Aluno NA NA NA NA NA NA NA NA
Sanit. Para Deficientes Masculino Aluno NA NA NA NA NA NA NA NA
Sanit. Para Deficientes Unissex Aluno 3 12/12/4. ALVENAKIA T TRE CERAMICO 1 3 3 0
Vestirio 1 4 ALVERARIATTRE CERAMICO 1 1 1 0
Informagdes Adicionais
R . . N Especificar: Tipo ( Madeira, ferro, cimento)
Brinquedos Playground (Sim ou N&o) NAO
NA NA
Observagdo:
NA

Tanque de Areia (Sim ou N&o) NAO Area Cubica (m3) NA
Vidros externos com grade fixa (Sim ou N&o) NAO Area (m?) NA
Vidros externos com grade moével (Sim ou N3o) NAO Area (m?) NA
Cobertura (Sim ou N3o) NAO Area (m?) NA
Observagdes Gerais:
Legenda

Grau de Adequabilidade do Ambi

n Alto grau de adequabilidade - ambiente adequado para sua finalidade.

Razoavel grau de adequabilidade - intervengdes necessarias, porém, sem inadequar o ambiente para sua finalidade.

Nenhum grau de adequabilidade - ambiente inadequado para sua finalidade.

Item que ndo existe na unidade escolar

VISTORIADOR |

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
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SAO PAULO
[Nome da Unidade : | JARDIM PREMIANO ||5RE : | SAO MATEUS |
Grau de
Item Comprome- |Ambiente / Observacdes
timento
1 |FUNDAGAO
1.1 |Colapso do solo 1
1.2 |Erosdo do solo 1
1.3 |Recalque diferencial 1
2 ESTRUTURA
2.1 |Deterioragdo / destacamento / desagregagdo / desplacamento 1
2.2 |Corrosdo 1
2.3 |Fissuras / trincas / rachaduras 2 HA FISSURAS E TRINCAS ENTRE AS ESTRUTURAS
2.4 |Irregularidades geométricas, falhas de concretagem 1
2.5 |Armadura exposta 1
2.6 |Deformagdes excessivas 1
2.7 |Eflorescéncia, desenvolvimento de organismos biolégicos 1
2.8 |Lixiviagdo 1
2.9 |Infiltrages 1
3 |[IMPERMEABILIZACAO
3.1 Infiltragdo 2 HA INFILTRACOES PELO TETO
3.2 [Descolamento da manta 1
3.3 |Sistema de impermeabilizagdo perfurado 1
3.4 |Ressecamento e/ou cragueamento do sistema impermeabilizante 1
3.5 |Falta de junta de dilatagdo em protegdo mecénica 1
3.6 |Falta de caimento para os ralos 1
3.7 |Reservatdrios com infiltragdo aparente 1
4 FACHADA
4.1 |Destacamento / desagregagdo / descolamento 1
4.2 |Descascamento / bolhas / enrugamento 1
4.3 |Eflorescéncia / manchas de mofo / bolor 1
4.4 |Falta ou deficiéncia nas juntas de trabalho e rejunte 1
4.5 |[Caixa de ar condicionado aparente 1
4.6 |Fissuras e trincas 1
4.7 |Infiltragdo 1
4.8 |Irregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nivel, planicidade 1
4.9 |[Desagregagdo de elementos, partes soltas, partes quebradas 1
4.10 |Descaracterizagdo da fachada original 1
4.11 |Manchas, descoloragéo da pintura, sujidades 1
5 COBERTURA
5.1 |Deformagdes excessivas 1
5.2 |Abertura de frestas 1
5.3 |Umidade na estrutura 1
5.4 |Deslocamentos, desalinhamentos e quebras de telhas 1
5.5 [Corrosdo de parafusos de fixagdo / rufo metélico / calha metalica 1
5.6 |Ressecamentos das borrachas de vedagdo / vedantes de calhas e rufos 1
5.7 |Destacamentos de rufos 1
5.8 |Transbordamento e entupimento de calha / ralo 1
5.9 |Auséncia da grelha do ralo 1
5.10 |Auséncia de extravasor da calha 1
5.11 |Caimento do telhado insuficiente 1
5.12 |Estrutura do telhado / madeira / metélica 1
5.13 |Falta de condiges de seguranga 1
5.14 Fissuras 2 SALA DE AULA 7 E NO CORREDOR DAS SALAS DO SEGUNDO PAVIMENTO
5.15 |lrregularidades geométricas, deformagGes excessivas 1
5.16 |Falha nos elementos de fixagdo 1
5.17 |Desagregacdo de elementos, partes soltas, partes quebradas, trincas 1
5.18 |Eflorescéncia, desenvolvimento de organismos bioldgicos 1
5.19 |Degradagdo do material, oxidagdo/corrosdo, apodrecimento 1
5.20 |Perda de estanqueidade, porosidade excessiva 1
5.21 |Manchamento, sujidades 1
5.22 |Deterioragdo do concreto, destacamento, desagregagdo, segregagdo 1
5.23 |Ataque de pragas bioldgicas 1
5.24 |Ineficiéncia nas emendas 1
5.25 |Impermeabilizagdo ineficiente, infiltragdes 1
5.26 |Subdimensionamento 1
5.27 |Obstrugdo por sujidades 1
6 PAREDES INTERNAS E FECHAMENTOS EXTERNOS
6.1 |Destacamento / desagregagdo / descolamento 1
6.2 |Eflorescéncia / manchas de mofo / bolor 1
6.3 |Falta ou deficiéncia nas juntas de trabalho e rejunte 1
6.4 |Descascamento / bolhas / enrugamento 2 HA DESCASCAMENTO DA PINTURA NAS PAREDES INTERNAS
6.5 |Abertura improvisada para passagem de cabos 1
6.6 |Som cavo 1
6.7 [Fissuras e trincas 2 TRINCAS ENTORNO DAS JANELAS DO 1 ANDAR,
6.8 |[Infiltragdo 2 BANHEIRO FEMININO DOS ALUNOS NO TERREO
6.9 |Eflorescéncia, desenvolvimento de organismos biolégicos 1
6.10 |Deterioragdo, destacamento, empolamento, pulveruléncia 1
6.11 |lrregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nivel, planicidade 1
6.12 |Desagregacdo de elementos, partes soltas, partes quebradas 1
6.13 |Manchas, descoloragdo da pintura, sujidades 2 HA DESCASCAMENTO DA PINTURA NAS PAREDES INTERNAS
7 PISOS INTERNOS E EXTERNOS / RODAPES _
7.1 Fissura 2 HA FISSURAS E TRINCAS NOS PISOS INTERNOS
7.2 |Falta ou deficiéncia nas juntas de trabalho e rejunte 1
7.3 |Destacamento / descolamento 2 PISO CERAMICO DA SALA 8 \



7.4 |Piso estufado 2 ESCADAS DE EMERGENCIA , SAIDA DE EMERGENCIA DO TERREO
7.5 |Caimento inadequado nas areas molhaveis ou lavaveis 1
7.6 |Escadas sem protegdo antiderrapante e pisos externos escorregadios 2 ESCADAS DE ALUMINIO
7.7 |Manchas decorrentes de umidade ascendente do solo / Eflorescéncia e ou pisos 1
7.8 |Abatimento do piso 1
7.9 |Som cavo 1
8 FORRO
8.1 |Deformagdo excessiva 1
8.2 |Desencaixe 1
8.3 |Utilizagdo de material sujeito a corrosdo 1
8.4 |Deficiéncia no dimensionamento ou inexisténcia de algapdes 1
8.5 [Fissuras e trincas 1
8.6 |Infiltragdo 2 POR TODA ESCOLA
8.7 |lIrregularidades geométricas, fora de esquadro, prumo, nivel, planicidade 1
8.8 |Desagregacgdo de elementos, partes soltas, partes quebradas 1
8.9 |Manchas, descoloragéo da pintura, sujidades 1
8.10 |Ineficiéncia no rejuntamento/emendas 1
9 ESQUADRIA
9.1 |Deficiéncia na pintura, oxidagdo e corrosdo 2 NECESSARIO REVISAO E LUBRIFICACAO NAS ESQUADRIAS
9.2 |Ataque de pragas 1
9.3 |Folga na fixagdo dos vidros, vidros soltos ou quebrados 1
9.4 |[Rompimento ou descolamento do material selante / Infiltragdo 1
9.5 |Componentes danificados 1
9.6 |Vedagdo deficiente 1
9.7 |Desagregagao de elementos, partes soltas, partes quebradas 1
9.8 |Ineficiéncia no deslizamento/abertura, trincos/fechamento 1
9.9 [Fixagdo deficiente 1
9.10 |Vibragdo 1
9.11 |Irregularidades geométricas, fora de prumo/ nivel/ esquadro 1
9.12 |Manchamento, sujidades 1
9.13 |Desgaste (fissuras, escurecimentos, perda de cor) 1
10 _|INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE AGUAS PLUVIAIS
10.1 |Caixas coletoras e caixas de gordura 1
10.2 |Vazamentos e infiltragSes 1
10.3 |[Deterioragdo / deformagdo nas tubulagdes 1
10.4 |Tampas de reservatérios de dgua inadequadas 1
10.5 |N&o conformidade na pintura das tubulagdes 1
10.6 |Falta de identificagdo nos registros do barrilete 1
10.7 |Tubulagdes obstruidas 1
10.8 |Locagdo indevida 1
10.9 |Entupimento / extravasamento de calhas / ralos 1
10.10 |RESERVATORIOS
10.10.1 |Fissuras 1
10.10.2 | Deterioragdo do concreto, destacamento, desagregacdo, segregacdo 1
10.10.3 | Degradagao/desgaste do material, oxidagdo, corrosdo 1
10.10.4 | Eflorescéncia, desenvolvimento de microorganismos bioldgicos 1
10.10.5 |lIrregularidades geométricas, falhas de concretagem 1
10.10.6 |Armadura exposta 1
10.10.7 | Vazamento/ infiltragdes 1
10.10.8 | Colapso do solo 1
10.10.9 |Auséncia/ ineficiéncia de tampa dos reservatérios 1
11 |INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSAO
11.1 [Nobreak/ gerador NA
11.2 |Quadros, painéis e equipamentos elétricos-fora de norma 2 FALTA SINALIZACAO E MANUTENGAO NOS QUADROS DE DISJUNTOR
11.3 [Sistemas de controle, instrumentagéo e medicdo NA
11.4 |Ldmpadas queimadas / auséncia de lampadas 2 QUEIMA DE LUZ CONSTANTE POR CONTA DA INFILTRACAO
11.5 |Luminarias de emergéncia _SISTEMA SEM MANUTENCAO / FALTA PECAS / APRESENTA AVARIAS
11.6 |Ataque de pragas urbanas em quadros elétricos e de telefonia com fundo de madeira 1
11.7 |Modificagdes das instalagdes elétricas / improvisos 1
11.8 |Superaquecimento 1
11.9 |Fiagdes e cabos elétricos aparentes / com muitas emendas / partes vivas expostas 1
11.10 |Curto circuito 1
11.11 |Quadro de luz obstruido / trancado / sem identificagdo dos circuitos 1
11.12 |Individualizagdo do fornecimento de energia para box e barracas NA
11.13 |Auséncia protegdo barramento 1
11.14 |Falha de tomada / interruptor 1
12 |INSTALACOES TELEFONICAS PREDIAIS
12.1 |Verificar eficiéncia e dimensionamento 1
12.2 [ldentificagdo dos telefones publicos 1
12.3 |Objetos e detritos junto aos telefones publicos 1
12.4 |[Rede de telefonia da administragdo 1
13 |INSTALACOES PREDIAIS DE CFTV, TV, RADIO, SONORIZACAO, ALARME E CONTROLE DE ACESSO
13.1 [Verificar eficiéncia e dimensionamento | 1
14 |INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMAGAO E LOGICA
14.1 [Cabeamento estruturado e logica | 1
14.2 [Cabeamento de automagéo | 1
15 |INSTALACOES PREDIAIS DE GAS CANALIZADO
15.1 |Indicios de vazamentos de gas NA
15.2 |Deterioragdo / corrosdo das tubulagdes NA
15.3 |Ndo conformidade na pintura das tubulagdes NA
15.4 [N&o conformidade nas dimensdes minimas do abrigo NA
15.5 |Falta de abertura inferior do abrigo NA
15.6 |Abertura do abrigo permitindo acesso pela via publica NA
15.7 |Falta de sinalizagdo obrigatéria NA
15.8 |Auséncia/ inadequagdo do certificado de manutengio NA
Legenda
Grau de Comprometimento
— Nenhum grau de comprometimento - ndo necessita de intervengdes imediatas.
n Razoavel grau de comprometimento - Intervengdes necessarias, porém, nio estruturais e/ou urgentes.
Alto grau de comprometimento - Intervengdes estruturais ou urgentes.
Item que ndo existe na unidade escolar \ L ‘ '{
T\ A
N ANUN RV v
VISTORIADOR \ _

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
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CIDADE DE
SAO PAULO
[Nome da Unidade : | JARDIM PREMIANO ||5RE : SAO MATEUS |
DIAGNGSTICO - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES
Grau de
Item Comprome- |Ambiente / Observagdes
timento

16 |INSTALAGOES MECANICAS E ESPECIAIS
16.1 |ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

16.1.1 |Quebra de botdes da cabina / pavimentos

ELEVADOR NAO ESTA FUNCIONANDO
ELEVADOR NAO ESTA FUNCIONANDO
ELEVADOR NAO ESTA FUNCIONANDO
ELEVADOR NAO ESTA FUNCIONANDO
ELEVADOR NAO ESTA FUNCIONANDO
ELEVADOR NAO ESTA FUNCIONANDO
ELEVADOR NAO ESTA FUNCIONANDO
ELEVADOR NAO ESTA FUNCIONANDO

16.1.2 |Porta da cabina abre em movimento ou néo fecha totalmente

16.1.3 |Falha de funcionamento do alarme / interfone / iluminag&o / ventilagdo

16.1.4 |Movimento do elevador com trepidagdes ou paradas bruscas

16.1.5 |Desnivel entre o piso da cabina e o pavimento maior que 5mm / 20mm (com inclinagdo)

16.1.6 |Pogo de elevador molhado / sujo / obstruido / com falha do sistema de iluminagdo

16.1.7 |Vazamento dleo das maquinas

16.1.8 |Auséncia/ inadequagdo do certificado de manutengdo

16.2 |CLIMATIZAGAO

16.2.1 |Filtro de ar com excesso de sujeira NA

16.2.2 |Ruidos anormais durante funcionamento NA

16.2.3 |Aparelho subdimensionado NA
16.3 |VENTILACAO E EXAUSTAO

16.3.1 |Erros no dimensionamento / instalagdo do sistema

16.3.2 |Falta de testes periédicos

16.3.3 |Aparelhos subdimensionados

16.3.4 |Presenca de contaminantes proximos as tomadas de ar

[ [ [

16.4.5 |Falta de limpeza periédica dos filtros

17 [INSTALACOES PREDIAIS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
17.1 |EXTINTORES
17.1.1 |Descarregados / prazos de validade vencidos

17.1.2 |Lacre violado / vencido

17.1.3 |Sem indicagdo da sua classe

17.1.4 |Quadro de instrugdes ilegivel ou inexistente

17.1.5 |Quantidade insuficiente / instalados acima de 1,60m / abaixo de 0,20m do piso acabado

17.1.6 |Mangueira de descarga apresenta danos / deformag&o / ressecamento

| [ [ [ [

17.1.7 |Sinalizagdo incorreta
17.2 |HIDRANTES
17.2.1 |Falta de conservagdo e sinalizagdo da bomba de incéndio

17.2.2 |Dispositivo de comando da bomba quebrado / em mau estado de conservagio

17.2.3 |Mau estado de conservagdo das caixas de hidrantes

17.2.4 |Mangueira do hidrante enrolada inadequadamente / furada / cortada / ausente

17.2.5 |Registro emperrado/com vazamento

17.2.6 |Mangueira conectada

17.2.7 |Auséncia da mangueira

17.2.8 |Auséncia do esguicho

17.2.9 |Falha na sinalizagdo

17.2.10 | Obstrugéo de acessos

17.2.11 |Auséncia/ inadequagdo do alvara anual emitido pelo CBM

Sl Gl G G G e e G e e

17.2.12 |Auséncia/ inadequagdo do certificado de manutengio e validade dos extintores
17.3 _|SAIDA DE EMERGENCIA

17.3.1 |Auséncia de sinalizagdo das rotas de fuga e saidas de emergéncia

17.3.2 |Portas obstruidas 1

17.3.3 |Portas corta-fogo em mau estado de conservagéo e funcionamento NA

17.3.4 |Portas corta-fogo abertas e travadas com objetos NA

17.3.5 |Falha de iluminagdo auténoma HSISTEM/\ SEM MANUTENCAO / FALTA PECAS / APRESENTA AVARIAS
17.3.6 |Portas que abrem para o interior do edificio 1
17.3.7 |Saidas com menos de 1,20m de largura (identificar as medidas exigidas, existentes e status) 1
17.3.8 |Exigéncias da Tabela 6C do Decreto Estadual no. 63.911, de 10 de dezembro de 2018 HN/\O CONFORMIDADE DAS INSTALACOES COM A TABELA 6C
18  |INSTALACOES DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOFERICAS (SPDA)

18.1 |Auséncia do sistema (A>1500m? ou H>12m) _NAO POSSUI SPDA
18.2 |Queda de haste / antenas 1

18.3 |Corrosdo em cabos / conexdes / hastes NA

18.4 |Descidas insuficientes (exigéncia de uma descida a cada 20m de perimetro) NA
18.5 |Auséncia de luz de topo na haste do SPDA NA

19 |INSTALAGOES DE SEGURANCA DO TRABALHO (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA, SINALIZAGAO DE SEGURANCA,DISPOSITIVOS DE SEGURANCA)

19.1 |[ltens relativos a seguranca no trabalho | 1 |
19.2 |[ltens relativos a seguranca em relagdo a pandemias ocasionadas pelo virus SARS-CoV-2 | 1 |
20 [LOUGAS E METAIS

20.1 |Lougas quebradas 1

20.2 |Vazamento nos metais 1

20.3 |Falta de pegas nos sistemas 1

20.4 |Quantidades insuficientes / inadequadas 1
21 |SUSTENTABILIDADE

21.1 |Sistemas de cogeragdo de energia NA

21.2 |Luminotécnica e eficiéncia luminica das luminérias e lampadas NA

21.3 |Condicionamento actstico NA

21.4 |Condicionamento térmico NA

21.5 |Coletas de residuos sélidos NA

21.6 |Rede de abastecimento de dgua e reuso NA

21.7 |Rede de coleta de esgoto NA




22 |ESTACIONAMENTO, TRAFEGO E TRANSITO DE VEICULOS, SISTEMA VIARIO, SINALIZAGAO E ACESSIBILIDADE
22.1 |ldentificagdo, numeragdo e quantidade de vagas internas e externas NAO HA IDENTIFICACAO E NUMERACAO DAS VAGAS
22.2 |Sistema vidrio de acesso aos iméveis RUA DE ACESSO PAVIMENTADA / NAO HA SINALIZACAO
22.3 |Sinalizagdo escolar nas vias NAO HA SINALIZAGCAO
22.4 |Adequagdo de acessibilidade e das normas correspondentes (adequagdo de corriméos,pisos tateis, entre outros) NENHUM DOS CRITERIOS PARA ACESSIBILIDADE E ATENDIDO
23 |ILUMINAGAO PUBLICA
23.1 |AVENIDA DO PROGRESSO 1
23.2 |Rua[e] NA
23.3 |Rua[e] NA
23.4 |Rua[e] NA
24 |COMUNICACAO VISUAL EXTERNA E INTERNA
24.1 |CondigBes das placas de comunicagdo visual na drea externa | 2 |NA0 HA
24.2 |CondigBes das placas de comunicagdo visual na area interna | 2 |NA0 HA
25 CONSERVACAO E TOMBAMENTO
25.1 |ldentificagdo da legislagdo de tombamento do imdvel e adequagdo das normativas, | NA |
25.2 |ldentificagdo da legislagdo de tombamento préximo e/ou incidéncia de areas | NA |
26 |ADEQUACGAO DE ACESSIBILIDADE
26.1 |Acesso principal NAO HA / UNIDADE COM ADEQUACAO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
262 |Acesso a outros andares NAO HA / UNIDADE COM ADEQUACAO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.3 |Acesso aos sanitarios
26.4 |Sanitarios acessiveis
265 |Vaga de estacionamento para deficientes NAO HA / UNIDADE COM ADEQUACAO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.6 |Acesso a todos os ambientes internos NAO HA / UNIDADE COM ADEQUACAO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.7 | Acesso a todos os ambientes externos NAO HA / UNIDADE COM ADEQUACAO PARCIAL DE ACESSIBILIDADE
26.8 |Desniveis dentro da unidade e demais dreas de circulagdo
Legenda
Grau de Comprometimento
Nenhum grau de comprometimento - ndo necessita de intervengdes imediatas.
n Razoével grau de comprometimento - Intervengdes necessarias, porém, ndo estruturais ¢/ou urgentes.
Alto grau de comprometimento - Intervengdes estruturais ou urgentes.
Item que ndo existe na unidade escolar
VISTORIADOR

ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
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DATA

Relatorio Fotografico 2 8|0 1]2 0 2 2

CODIGO DA ESCOLA NOME
01 9 450 JARDIM PREMIANO
ENDEREGO TIPO DER

AVENIDA DO PROGRESSO, 150 EMEI SAO MATEUS

FOTO 1 FACHADA DA ESCOLA FOTO 2  FACHADA DA ESCOLA

FOTO 3 PLACA DE IDENTIFICAGAO FOTO 4 SALA DA DIREGAO

FOTO 5 FISSURAS, TRINCAS E DESCASCAMENTO DA FOTO 6 FISSURAS, TRINCAS E DESCASCAMENTO DA
PINTURA EM AMBIENTES INTERNOS PINTURA EM AMBIENTES INTERN(iS

\
TR ] Tk
Vistoriador: ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA = 4c+haj—/I L
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DATA

Relatorio Fotografico 2 8|0 1]2 0 2 2

CODIGO DA ESCOLA NOME

019 450 JARDIM PREMIANO

ENDERECO TIPO DER

AVENIDA DO PROGRESSO, 150 EMEI SAO MATEUS

e

L5 )

7
7

>

ELEVADOR PARA ACESSAR OUTROS
FOTO 7 UNIDADE POSSUI SISTEMA DE EXTINTORES FOTO 8 PAVIMENTOS

HA FISSURAS, TRINCAS E DESTACAMENTO DOS

FOTO 9 PISOS VINILICOS FOTO 10 FISSURAS E TRINCAS ENTRE AS ESTRUTURAS

FISSURAS, TRINCAS E DESCASCAMENTO DA
FOTO 11 PINTURA NAS PAREDES INTERNAS FOTO 12  FISSURAS E TRINCAS ENTRE AS ESTR[:\URAS

A \
< \ U u\\L\ N& X
Vistoriador: ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA ~— ﬁ‘a*hz)—’f ~L_
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DATA

Relatorio Fotografico 2 8|0 1]2 0 2 2

CODIGO DA ESCOLA NOME

01 9 450 JARDIM PREMIANO

ENDERECO TIPO DER

AVENIDA DO PROGRESSO, 150 EMEI SAO MATEUS

SALA DE AULA COM PISO VINILICOS
FOTO 13 DETERIORADOS FOTO 14 UNIDADE POSSUI SISTEMA DE HIDRANTES

FOTO 15 ESCADAS DE ACESSO A OUTROS PAVIMENTOS FOTO 16 ESCADAS DE ACESSO A OUTROS PAVIMENTOS

FOTO 17 BANHEIRO DOS ALUNOS FOTO 18 FISSURAS E TRINCAS PROXIMO AS LAS
\ \
NV \\q\ m ) B
Vistoriador: ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA ~——folel—5 = ,Jg
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DATA

Relatorio Fotografico 2 8|0 1]2 0 2 2

CODIGO DA ESCOLA NOME

019 450 JARDIM PREMIANO

ENDERECO TIPO DER

AVENIDA DO PROGRESSO, 150 EMEI SAO MATEUS

FOTO 19 FITA ANTI DERRAPANTE NAS ESCADAS FOTO 20 FISSURAS E TRINCAS PROXIMO AS JANELAS

FOTO 21 :?\IE?E%?\I?ACSAMENTO DA PINTURA NAS PAREDES FOTO 22 FISSURAS NOS PISOS CERAMICOS INTERNOS

W

-
FOTO 23 FISSURAS E TRINCAS NAS PAREDES INTERNAS FOTO 24  UMIDADE APARENTE NO TETO
LA \
VR \u\\t\ (\\A NNUY
Vistoriador: ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA " rotbal—7~/_
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Relatério Fotografico 28012022

CODIGO DA ESCOLA NOME

019 450 JARDIM PREMIANO

ENDERECO TIPO DER

AVENIDA DO PROGRESSO, 150 EMEI SAO MATEUS

FOTO 25 FISSURAS E TRINCAS ENTRE AS ESTRUTURAS FOTO 26 FISSURAS E TRINCAS ENTRE AS ESTRUTURAS

FISSURAS E TRINCAS NOS AZULEJOS EM AREAS
FOTO 27 COMO BANHEIROS, LAVANDERIA E COZINHA FOTO 28 FISSURAS E TRINCAS NAS PAREDES INTERNAS

WA

! by |

# &t i &
i 'Inl: i
it —4
{1
FISSURAS E TRINCAS NOS AZULEJOS EM AREAS .
FOTO 29 COMO BANHEIROS, LAVANDERIA E COZINHA FOTO 30 GRADIL INTERNO DA ESCOLA ESIF
N \k‘ O \L\ (\S& NNV
Vistoriador: ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA ~——otha" ~L_
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DATA

Relatorio Fotografico 2 8o 1]2 0 2 2

CODIGO DA ESCOLA NOME

019 450 JARDIM PREMIANO

ENDEREGO TIPO DER

AVENIDA DO PROGRESSO, 150 EMEI SAO MATEUS

FOTO 31 NECESSARIO LUBRIFICAGAO DAS ESQUADRIAS FOTO 32 GRADIL INTERNO DA ESCOLA ESTA OK

FOTO 33 UMIDADE APARENTE NO TETO DA UNIDADE FOTO 34 NECESSARIO LUBRIFICAGAO DAS ESQUADRIAS

HA FISSURAS E TRINCAS ENTRE AS

FOTO 35 ESTRUTURAS. REVISAO DAS JANELAS FOTO 36 HA TRINCAS NO MURO DE D|V\|SA\'\' \
& BRIV \\‘ \\\t\ &\Sél\\\’\
Vistoriador: ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA ~—Fotha*—5 ~/ /Jg
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CODIGO DA ESCOLA NOME
01 9 450 JARDIM PREMIANO
ENDERECO TIPO DER
AVENIDA DO PROGRESSO, 150 EMEI SAO MATEUS

mmBVe

mENE
hnum A
V! m .-Im;;llﬂll

NECESSARIO REVISAO E LUBRIFICAGAO DAS
JANELAS

FOTO 37 RAMPA DE ACESSIBILIDADE FOTO 38

FOTO 39 FACHADA DA UNIDADE FOTO 40 AREA LATERAL DA ESCOLA

SRV - -
FOTO 41 ESTACIONAMENTO FOTO 42 AREA DA ENTRADA NA ESCOLA

A
{ \ “\ \
Vistoriador: ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA ifﬁ*ha”-;' 7
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DATA

Relatorio Fotografico 2 8o 1]2 0 2 2

CODIGO DA ESCOLA NOME

01 9 450 JARDIM PREMIANO

ENDERECO TIPO DER

AVENIDA DO PROGRESSO, 150 EMEI SAO MATEUS

AREA LATERAL DA ESCOLA, NECESSARIO
FOTO 43 REVISAO DAS JANELAS FOTO 44 ESTACIONAMENTO DA UNIDADE

MANCHAS PRESENTES NAS PAREDES INTERNAS

FOTO 45 RESERVATORIO FOTO 46 DEVIDO A UMIDADE

FISSURAS E TRINCAS NO PISO EXTERNO

FOTO 47 CIMENTADO FOTO 48 UMIDADE PRESENTE NO TETO DA\WDE
g SO \\\\4\ {%\ XYY
Vistoriador: ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SILVA _ f—feih:r "8 ~/ J9
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DATA

Relatorio Fotografico 2 8o 1]2 0 2 2

CODIGO DA ESCOLA NOME
01 9 450 JARDIM PREMIANO
ENDEREGO TIPO DER

AVENIDA DO PROGRESSO, 150 EMEI SAO MATEUS

NECESSARIO ROQAGEM NO MATO PROIO A

FOTO 49 ENTRADA

FOTO 50 RAMPA DE ACESSO A ESCOLA

FOTO 51 AREA EXTERNA, SOLARIO FOTO 52
FOTO 53 FOTO 54
A MV { \
VR \u\\t\ (\\A NNUY
Vistoriador: ENG. GILBERTO BARROS BARRETO / JEFFERSON FERREIRA DA SlLVA\;::Etﬁhz)—’g* ~L
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Relatério Fotografico 2 8lo 1]2 022

CgDI(iIO D/;ESZOLAS 0 jz\IA?EDIM PREMIANO

T\?Eﬁl?A DO PROGRESSO ITEHID\;I)EI I;E;O MATEUS
LOCALIZACAO DA UNIDADE ESCOLAR

a
COD_ESC04541
CODEOLC1545
CODESCMEC354341

TP_ESCOLAEMEL

NOME_ESCOLIARDIM PREMIANG EN

CEU
REDEMUN
SUPERVISAOMUNICIPAL
CATEG_ESC_Prhlica

LOGRADOUROAVENIDA DO PROGRE

NUMESCSN

BAIESCIARDIM MARILU

CEPPOSTALOE371410
DISTRITO_EIGUATEMI
SETOR_ESC3303
SUBPREFSAO MATEUS
DIRET_MUNSAD MATEUS
DIRET_ESTLESTE 3
LATITUDE E-23595232
LONGITUDE_-45415083
FOME1
FOMNEZ2
DESCTURNOSHManha; Tarde
ALCRECHED
ALPRE424
ALFUND1_F90O
ALFUNDZ_FS0
ALMEDD
ALEJA1D
ALEJA2C
ALEJAMEDO
ALEDESPO
ALPROFO
ALAEED
ALATCOMPO

AL BAONIAN

Vistoriador:

ENG° GILBERTO BARROS BARRETO e TEC. JEFERSON FERREIRA
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J 4 n J 4 n DATA
Relatorio Fotografico 2 8[o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
01 9 4 50 JARDIM PREMIANO
ENDERECO TIPO DER
AVENIDA DO PROGRESSO EMEI SAO MATEUS

CADASTRAL DA UNIDADE ESCOLAR

q Transgorte:

Sistema Vidrio
Habitacdo / Edificacio
Protecdo e Defesz Civil
Infraestrutura Urbana
Limpeza Urbana

Verde ! Recursos naturais
Licenciamenio Ambiental
Meio Fisico

- " | = cadastro

) | = cadastroFiscal

| BE st
O £2 454 auadr
P Lote

[ ¥ B uso Predominante do Solo
Fiscal

O ’; D Zona Fiscal

"B E AreaPublica

& E] Area Cedida =

SETOR, QUADRA, LOTE: NECESSITA DE ATUALIZAGAO
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J 4 n J 4 n DATA
Relatorio Fotografico 2 8[o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
01 9 4 50 JARDIM PREMIANO
ENDERECO TIPO DER
AVENIDA DO PROGRESSO EMEI SAO MATEUS

VOLUMETRICO

Vistoriador: ENG° GILBERTO BARROS BARRETO e TEC. JEFERSON FERREIRA Fol N %S’\
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J 4 n J 4 n DATA
Relatorio Fotografico 2 8[o 1]2 0 2 2
CODIGO DA ESCOLA NOME
01 9 4 50 JARDIM PREMIANO
ENDERECO TIPO DER
AVENIDA DO PROGRESSO EMEI SAO MATEUS

IMPLANTACAO DA UNIDADE ESCOLAR
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DIAGNOSTICO

Escola

Iltens

T

Quantidade Escolas

Quantidade Itens

V'S

TIPO Parametro Total %

JARDIM PREMIANO
JARDIM PREMIANO
JARDIM PREMIANO

EMEI 1 160 80,81%
EMEI 2 17 8,59%
EMElI 3 21 10,61%

Percentual de Itens por Parametro

01 - Fundacao

02 - Estrutura

03 - Impermeabilizacdo

04 - Fachada

05 - Cobertura

06 - Paredes Internas e Fechamentos Externos
07 - Pisos Internos e Externos / Rodapés

08 - Forro

09 - Esquadria

10 - Instalacdes Hidraulicas, Sanitérias e de Aguas Pluviais
10.10 - Reservatorios

11 - Instalagbes Elétricas Prediais de Baixa Tenséo

12 - Instalagdes Telefonicas Prediais

13 - Instalagdes Prediais de CFTV, TV, Radio, SonoAcesso13.1 Verificar eficiéncia e dimensionamento

100,00%
88,89%
85,71%
100,00%
96,30%
69,23%
55,56%
90,00%
92,31%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

Parametro ©1 ©2 @3

Parametro

Todos

Total por Parametro
— 21(10,61%)

17 (8,59%)

160 (80,81%) —

11,11%
14,29%

10,00%
7,69%




01 - Fundacao

02 - Estrutura

03 - Impermeabilizagdo

04 - Fachada

05 - Cobertura

06 - Paredes Internas e Fechamentos Externos

07 - Pisos Internos e Externos / Rodapés

08 - Forro

09 - Esquadria

10 - Instalacdes Hidraulicas, Sanitarias e de Aguas Pluviais

10.10 - Reservatorios

11 - Instalagdes Elétricas Prediais de Baixa Tensdo

12 - InstalagBes Telefonicas Prediais

13 - Instalagdes Prediais de CFTV, TV, Radio, SonoAcesso13.1 Verificar eficiéncia e dimensionamento
14 - Instalacbes de Cabeamento Estruturado, Automagdo e Logica

15 - Instalacdes Prediais de Gas Canalizado

16 - Instalagbes Mecanicas e Especiais 16.1 - Elevarores, Escadas e Esteiras Rolantes

16 - Instalagbes Mecanicas e Especiais 16.2 - Climatizagdo

16 - InstalagBes Mecanicas e Especiais 16.3 - Ventilacdo e Exaustdo

17 - Instalagbes Prediais de Prevencdo e Combate a Incéndio 17.1 - Extintores

17 - Instalagdes Prediais de Prevencdo e Combate a Incéndio 17.2 - Hidrantes

17 - InstalagBes Prediais de Prevencdo e Combate a Incéndio 17.3 - Saida de Emergéncia
18 - Instalages de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

19 - Instalagdes de Seguranca do Trabalho(EPI)

20 - Loucas e Metais

22 - Estacionamento, Trafego e Transito de Veiculos, Sistema Viério, Sinalizacdo e Acessibilidade
23 - lluminacéo Publica

24 - Comunicacdo Visual Externa e Interna

26 - Adequagédo de Acessibilidade

Percentual de Itens por Parametro

100,00%

50,0

37,50%

Parametro ©1 ©2 @3

55,56%

0%

60,0

69,23%

0%

88,89%

85,71%

100,00%

96,30%

90,00%

92,31

%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

44,44

50,0

%

30,77

40,00%

0%

r
la

%

11,11%
14,29%

10,00%
7,69%
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