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ESCORVA DA BOMBA DE REUSO

CAIXA DE ESCORVA

ABASTECIMENTO 

PELO HIDRôMETRO

TB.

RED.

REC APA Ø1.1/4"

BASE DE BORRACHA

LONADA

BOMBA DE RECALQUE

TUBO DE SUCÇÃO Ø1.1/2"

DETALHE ESQUEMÁTICO

TUBO DE ESCORVA Ø3/4"

150 LITROS
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UNIÃO

N.A.

FLUTUADOR

FILTRO FLUTUANTE GROSSO-SAGF

COM VÁLVULA DE RETENÇÃO

AC-04

VAI AO RESERVATÓRIO

VISTA 1

S/ESCALA

CLORADOR DE PASSAGEM

HIDRÔMETRO Ø3/4"
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AC-04

DISPOSITIVO

DE LIMPEZA

ENTRADA DA ÁGUA

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

0,60x060m MOLDADA IN LOCO

DRENO Ø75
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TAMPA DE CONCRETO ARMADO

0,60x060m MOLDADA IN LOCO

Prof.=0,89
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FILTRO FLUTUANTE GROSSO-SAGF

COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
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SOBRE ABRIGO 

V=150LITROS

CAIXA DE ESCORVA EM POLIETILENO

HIDRÔMETRO Ø3/4"

CLORADOR DE PASSAGEM

V=150LITROS

CAIXA DE ESCORVA EM POLIETILENO

ALIM. CAIXA DE ESCORVA

ELETROBOMBAS PARA RECALQUE

DE ÁGUA PLUVIAL APROVEITADA

Vazão = 5,0 m3/h

Hman = 25,0 mca

Pot. = 1,5 CV

ELETROBOMBAS PARA RECALQUE

DE ÁGUA PLUVIAL APROVEITADA

Vazão = 4,5 m3/h

Hman = 20,0 mca

Pot. = 1,5 CV
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TAMPA DE CONCRETO ARMADO

0,60x060m MOLDADA IN LOCO

Ø32
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VEM DA REDE DO HIDRÔMETRO

CORTE B-B

S/ESCALA

CP 0,80x0,80m

SEM LAJE DE FUNDO

FILTRO CARTUCHO

FILTRO CARTUCHO
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MANÔMETRO

MANÔMETRO

FILTRO

WFF-150

VAI ÀS BOMBAS DE

RECALQUE DE REUSO

CORTE C

S/ESCALA

DETALHE DOS ABRIGOS PARA CLORADOR DE

PASSAGEM E ELETROBOMBAS PARA RECALQUE
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PLANTA

(TORRE)

V=16.000LITROS

FILTROS WWF150

RESERVATÓRIO DE AUTO 
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FILTRO FLUTUANTE GROSSO-SAGF

COM VÁLVULA DE RETENÇÃO

VÁLVULA SOLENÓIDE
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S/ESCALA

S/ESCALA

RESERVATÓRIO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A

S/ESCALA

CORTE A-A

PMSP - SIURB - EDIF

PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

EDIF 3

DIVISÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES   -   AVENIDA SÃO JOÃO, 473 - 17º ANDAR CEP 01035-000  -  TEL.: 3337-9955

VÁRIOS - SP

DIRETORA: ENGª BEATRIZ LOMONACO F. GOMES

CONTRATADA: EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

H - 18/18

E   ATA

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

                                       AUTOR DO PROJETO:

                  ENG. EDUARDO PRATA

R.RIACHUELO, 240 - CENTRO

CAMPINAS / SP - CEP:130015-320

FONE/FAX: (19) 3236-1034

SITE: WWW.EXATACAMPINAS.COM.BR

EMAIL: CONTATO@EXATACAMPINAS.COM.BR

DETALHAMENTO RESERVATÓRIO

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

ANÁLISE DE

ARQUITETURA

ENG. VALDIR PIETROBON - CREA Nº 0601115144

ENG.ZELIA R. SERENO - CREA Nº 0601578832
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ASSINATURA

ANÁLISE DE

ESTRUTURA

ANÁLISE DE

ELÉTRICA

ANÁLISE DE

HIDRÁULICA

RESPONSÁVEL PELA

CONTRATADA

ENG. João Luis Maranhão Biscaioa - CREA Nº 170.587.456-8

CEI PADRÃO EDIF 2019 08S (NORMAL)

ENG. EDUARDO JOSÉ B. O. PRATA - CREA Nº 5061939774

ARQ. Ilzângela Keila de A. Rex Lampariello - CAU A40613-9
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