
A

B

0,025

VIGA

DE CHUVEIROS

X 0,30 m

LAJE

SEM ESCALA

SPRINKLER PENDENTE

EM ÁREAS COM FORRO

SEM ESCALA

SUPORTE 

SEM ESCALA

LEGENDA VGA

ESCALA 1:25

ESQUEMA TIPO - VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME

INSTALADA NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE DA BOMBA

SPRINKLER PENDENTE

SEM TUBO PROLONGADOR

e
n
t
r
e
 
1
2

7
 
e
 
3
0
0

m
m

SEM ESCALA

1
,
6
0

PEDESTAL NO PISO

OPÇÃO 2

EM PEDESTAL

1
,
8
0

1) AS MANGUEIRAS SERÃO ACONDICIONADAS EM ZIGUEZAGUE OU ADUCHADAS, CONFORME NBR 12.779

2) OS ABRIGOS SERÃO DE CAIXAS METÁLICAS COM APOIO E FIXAÇÃO PRÓPRIOS E INDEPENDENTES DA

NOTAS 

TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES.

3) AS UNIÕES E CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, SERÃO CONFORME NBR 14.349

COMPONENTES PARA COMBATE A INCÊNDIOS

1 CESTO BASCULANTE PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 30m

1 REDUÇÃO TIPO STORZ  Ø2.1/2" x Ø1.1/2" ENGATE RÁPIDO

2 MANGUEIRAS SINTÉTICAS FLEXIVEIS VULCANIZADAS Ø1.1/2" x 15m COM CONEXÕES Ø1.1/2" ENGATE RÁPIDO

1 CHAVE DUPLA TIPO STORZ  

1 ESGUICHO DE LATÃO Ø40mm COM JATO REGULÁVEL DE ENGATE RÁPIDO

1 TAMPÃO TIPO STORZ  Ø1.1/2" ENGATE RÁPIDO COM CORRENTE

1 ADAPTADOR TIPO STORZ  Ø1.1/2" ENGATE RÁPIDO

1 VÁLVULA GLOBO 45° x Ø2.1/2"

A FOGO (100mm x 100mm x 6mm) 

PARAFUSOS BICROMATIZADOS 

Ø5/16" x 2.1/2" - ROSCA 

CANTONEIRA "L" DE AÇO GALVANIZADO

TIPO SUSPENSORA PARA EXTINTORES

EXTINTOR PORTÁTIL

BUCHA DE NYLON #8

PARA BUCHA DE NYLON

1
,
6
0

100mm x 100mm x 1" C/2 PARAFUSOS BICROMATIZADOS

SEXTAVADOS Ø5/16" x 2.1/2" E BUCHAS DE NYLON #8

CANTONEIRA "L" DE AÇO GALVANIZADO A FOGO

SINALIZAÇÃO

FIXAÇÃO NA PAREDE 

ESCALA 1:10

ESCALA 1:20

PISO ACABADO

RÓTULO DO FABRICANTE

EXTINTOR PQS 

VISOR DE VIDRO

SINALIZAÇÃO

1
,
8
0

0
,
4
5

0
,
9
0

0
,
4

5

INCÊNDIO

NBR 11861

VEM DA REDE DE

HIDRANTES

0
,
9

0

REGULÁVEL 

ESGUICHO DE LATÃO Ø40mm COM JATO

ALGODÃO, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA

MANGUEIRA Ø2.1/2" TIPO 2 DE FIBRA LONGA  DE

TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PINTURA 

INSTALAR APARENTE (60x90x17cm) COM

ESMALTE VERMELHO SEGURANÇA, PARA

UMA MANGUEIRA DE Ø40mm x 30,00m

ARMÁRIO DE AÇO CARBONO # 22 PARA 

TE OU COTOVELO 90º x Ø66mm

DE AÇO #22 PARA MANGUEIRA

CESTO BASCULANTE DE CHAPA

1
,
3
0

1
,
4
5

VEM DA REDE DE

HIDRANTES

Ø66mm

VALVULA DE GLOBO ANGULAR 45º x Ø65mm 

CLASSE 200 lbs EM BRONZE  CONFORME 

NBR 16021

TE OU COTOVELO

TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PINTURA 

INSTALAR APARENTE (60x90x17cm) COM

ESMALTE VERMELHO SEGURANÇA, PARA

UMA MANGUEIRA DE Ø40mm x 30,00m

ARMÁRIO DE AÇO CARBONO # 22 PARA 

(PRESSÃO DE RUPTUR > 28kgf/cm  ) CONFORME

ALGODÃO, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA

MANGUEIRA Ø40mm TIPO 2 DE FIBRA LONGA  DE

NBR 11861

90º x Ø66mm

0,60

ALVENARIA

ESCALA 1:20

0
,
1
7

2

VALVULA DE GLOBO ANGULAR 45º x Ø65mm 

CLASSE 200 lbs EM BRONZE  CONFORME 

NBR 16021

(PRESSÃO DE RUPTUR > 28kgf/cm  ) CONFORME

2
0

,
7
5

0
,
5
5

0
,
1

5

PISO ACABADO

SELO DO IMETRO

ABC 2A-20B : C

ESCALA 1:20

*** O padrão de cores básico é o Munsell Book of Colors.

** O sistema de Cores Pantone, foi baseado na conversão do padrão Munsell.

* Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressão foram convertidos do sistema Pantone.

Referência Padrão 

Denominação das Cores

 Vermelho Amarelo Verde Preto Branco

*** Munsell Book of Colors 

** Pantone

5R 4/14 N 1.0/2.5G 3/45Y 8/12 N 9.5/

485C 419C -350C108C

* CMYK
C0  M100  Y91  K0 -C0  M0  Y0  K100C79  M0  Y87  K76C0  M9  Y94  K0

R255  G0  B23 R0  G0  B0R0  G61  B0
R255 G255  B0

-
* RGB

2. A cor de segurança deve cobrir, no mínimo, 50% da área do símbolo, exceto no símbolo de proibição, 

3. Aplicação das cores de segurança :

a) Vermelha - utilizada para símbolos de proibição, emergência e identificação de equipamentos de combate a incêndio

b) Verde - utilizada para símbolos de orientação e salvamento

c) Preta - utilizadas para símbolos de alerta e sinais de perigo

4. As cores de contraste são a branca ou amarela, conforme especificado na tabela 3, para sinalização de proibição e 

5. As cores de contraste devem ser fotoluminescentes, para a sinalização de orientação e de equipamentos.

1. Referência Padrão de Cores :

CÓDIGO E-10

Sinalização de solo para equipamentos 

Fundo: vermelho

Pictograma: borda amarela 

de combate a incêndio (hidrantes e 

Símbolo: quadrado

Usado para indicar a localização dos 

equipamentos de combate a incêndio 

e evitar a sua obstrução.

Símbolo : quadrado

Fundo : vermelho

Pictograma : mangueira de incêndio 

Abrigo de mangueira e hidrante

CÓDIGO E-7

Indicação do abrigo da mangueira 

de incêndio com ou sem hidrante

de incêndio fotoluminescente

Pictograma : perfil de um extintor 

Fundo : vermelho

Símbolo : quadrado

extintores de incêndio

Indicação de localização dos

Extintor de incêndio

CÓDIGO E-5

enrolada fotoluminescente

no seu interior

Comando manual de alarme ou

 Deve sempre ser acompanhado de uma 

Pictograma : dois círculos sobrepostos, 

Fundo : vermelho

Símbolo : quadrado

Indica o acionador de alarme de incêndio,  

CÓDIGO E-2

bomba de incêndio 

com fundo fotoluminescente 

bomba de incêndio, ou outro equipamento.

mensagem escrita, designando o equipamento 

acionado por aquele ponto.

Pictograma : Sirene com contorno 

Alarme sonoro

CÓDIGO E-3

Símbolo : quadrado

Fundo : vermelho

 Indicação de um local de acionamento 

fotoluminescente e fundo vermelho

do alarme geral.

2) SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A

ORIENTAÇÃO  E

Pictograma : seta indicativa prolongada,

CÓDIGO C-1

Fundo : verde

Símbolo : retangular

SETAS INDICATIVAS DA 

DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA

Nas paredes, próximo ao piso

e/ou nos pisos de rotas de saída.

fotoluminescente

3) SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

Símbolo : quadrado ou retangular

CÓDIGO M-1

- Extintores de Incêndio

- Hidrantes

- Iluminação de Emergência

- Alarme de Incêndios

- Sinalização de Emergência

Em caso de emergência:

ligue 193 - Corpo de Bombeiros

ligue 190 - Polícia Militar

Contra Incêndios :

seguintes Sistemas de Proteção 

Esta edificação está dotada dos 

Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio 

Fundo : cor contrastante com a mensagem

Pictograma : mensagem escrita referente 

existentes na edificação. 

contra incêndio existentes na

edificação, o tipo de estrutura

Na entrada principal da edificação.

onde este valor deve ser no mínimo de 35%

alerta, respectivamente. 

extintores)

SALVAMENTO

CÓDIGO    S-3  e  S-4

CÓDIGO S-5 CÓDIGO S-5

CÓDIGO S-7 CÓDIGO S-7

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Símbolo : retangular

Fundo : verde

Pictograma : pessoa correndo para esquerda ou 

direita em verde e fundo fotoluminescente e seta

indicativa

INCÊNDIO E ALARME

1) SINALIZAÇÃO DE 

aos sistemas de proteção 

e os telefones de emergência. 

ESCALA 1:20

- Chuveiros Automáticos

TABELA 15 - NBR 10897/2014

distância entre

chuveiros

automáticos e lateral

da obstrução - (A)

Distância máxima do

defletor  acima do

nível inferior da

obstrução - (B)

(cobertura padrão)

menor que 300 mm

0

>300 e < 450 65

>450 e < 600 90

>600 e < 750 140

> 750 e < 900 190

> 900 e < 1050 240

> 1050 e < 1200 305

> 1200 e < 1350 355

RESPECTIVOS DEFLETORES

POSIÇÕES DOS CHUVEIROS E

(mm)

(mm)

ESCALA 1:25

CENTRAL DE VÁLVULAS SECUNDÁRIAS - TIPO

VAI P/ REDE DE SPRINKLERS

DRENO

SPK

REGISTRO DE ESFERA Ø1"

VISOR DE TESTE Ø1"

FECHADA P/ TUBO Ø3"

FURO CENTRAL Ø15mm

REGISTRO DE ESFERA Ø3"

LEGENDA 

0,35 0,30

1
,
4
0

0
,
1
5

0
,
2
5

0
,
3

0

2
,
1
0

2
,
1
0

SEM ESCALA 

EXISTENTE NO 9º PAVIMENTO - COBERTURA

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE

TABELA 6 - NBR 10897/2014

SUPORTES - TUBO DE AÇO

DIÂMETRO
(metro)

1"
3,65

1.1/4"
3,65

1.1/2"
4,60

2"
4,60

2.1/2"
4,60

3"
4,60

4"
4,60

ELEVAÇÃO FRONTAL

MÍN = 0,74

CHAVE DE FLUXO NORMALMENTE

UNIÃO COM PLACA DE ORIFICIO 

POSICIONAMENTO 

0
,
2
0

0,60

0
,
4
0

0
,
2
0

I
N

C
Ê

N
D

I
O

0,60

ADAPTADOR STORZ Ø2.1/2" EM BRONZE, PARA ENGATE RÁPIDO

TAMPÃO STORZ PARA REGISTRO Ø2.1/2" EM BRONZE

TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA REGISTRO DE RECALQUE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø63mm (2.1/2")

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø2.1/2" EM BRONZE

0,60

PASSEIO

3

FUNDO DE BRITA

5

6

4

1

2

1
5

(DRENO)

ALVENARIA

NOTAS

1) A TAMPA DA CAIXA DO REGISTRO DE RECALQUE, SERÁ ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO,

2) A CAIXA DO REGISTRO DE RECALQUE ESTARÁ AFASTADA 50cm DA GUIA DO PASSEIO.

M
Á

X
.

5
0

M
Á

X
.

0
,
1
0

LEGENDA

LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

6

7

2

4

5

2
3

5+6

0
,
4
0

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO - HIDRANTES

INDENTIFICADA PELA PALAVRA "INCÊNDIO".

RR

1:25

-

3

1

7

COTOVELO 90º DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

8

NIPLE DUPLO DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

8

8

8

1+7

4

0
,
2
0

0,60

0
,
4
0

0
,
2
0

I
N

C
Ê

N
D

I
O

0,60

ADAPTADOR STORZ Ø2.1/2" EM BRONZE, PARA ENGATE RÁPIDO

TAMPÃO STORZ PARA REGISTRO Ø2.1/2" EM BRONZE

TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA REGISTRO DE RECALQUE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø63mm (2.1/2")

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø2.1/2" EM BRONZE

PASSEIO

3

FUNDO DE BRITA

5

6

4

1

2

1
5

(DRENO)

ALVENARIA

NOTAS

1) A TAMPA DA CAIXA DO REGISTRO DE RECALQUE, SERÁ ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO,

2) A CAIXA DO REGISTRO DE RECALQUE ESTARÁ AFASTADA 50cm DA GUIA DO PASSEIO.

M
Á

X
.

5
0

M
Á

X
.

0
,
1
0

LEGENDA

LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

6

7

9

4

5

7

9

5+6

0
,
4
0

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO - SPK

INDENTIFICADA PELA PALAVRA "INCÊNDIO".

RR

1:25

-

3

1

7

COTOVELO 90º DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

8

NIPLE DUPLO DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

8

8

8

1+7

4

9

TE DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

VÁLVULA DE RETENÇÃO EM BRONZE TIPO  PORTINHOLA 

UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO  

UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO  

COTOVELO 90 DE FERRO GALVANIZADO 

MANÔMETRO ESTAMPADO TIPO STANDARD VISOR 

PRESSOSTATO COM DIFERENCIAL PARA BOMBA PRINCIPAL

TÊ EM FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO  

PRESSOSTATO COM DIFERENCIAL FIXO, PARA BOMBA JOCKEY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N°
DESCRICAO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO  

11

VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO FORJADO COM TRES VIAS  

VÁLVULA DE GAVETA EM BRONZE 

VAI PARA DRENAGEM

VEM DA TUBULACAO

DE RECALQUE

PISO ACABADO

0,25
0,10 0,10 0,10 0,100,100,10

0,70

ESCALA 1:10

CAVALETE DE AUTOMAÇÃO SPK - EXISTENTE

ELEVAÇÃO FRONTAL

0
,
2
0

0
,
1
0

0
,
1

0

1
,
0
1

0
,
3
0

1.1/4" x 1/8"-PARA TUBOS DE 2½" A 4"

1" x 16(MSG)"-PARA TUBOS DE ½" A 2"

ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO A36

Ø3/8" PARA TUBOS DE 1/2" A 4"

BUCHA DE EXPANSÃO E PARAFUSOS

RAMAL DE TESTE DA ÁREA MAIS DESFAVORÁVEL

LA
D

E
IR

A
 D

A
 E

S
P

LA
N

A
D

A

PARA SPRINKLERS

CAPACIDADE = 140m³

CHAVE DETECTORA DE FLUXO D´AGUA

(CÚPULA)

CHAVE DETECTORA DE FLUXO D´AGUA

(SUBSOLO)

BOTOEIRAS DE ACIONAMENTO
ALTERNATIVO DA BOMBA
DE SPRINKLERS

PLANTA DO TÉRREO

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

(Estrutura Móvel)

CIRCULAÇÃO

VESTIÁRIO MASCULINO

CIRCULAÇÃO

CABINE DE BARRAMENTO

GERADOR

SANITÁRIO

POÇO

CIRCUL.

CIRCULAÇÃO

SANITÁRIO

CIRCULAÇÃO

COPA / REFEITÓRIO

LAVANDERIA

CIRCULAÇÃO

(MONTA CARGA)

ADMIN.

ACESSO

CIRCULAÇÃO

GCM

Passarela Metálica

PORTARIA

ENFERM.

ELEVADOR

ARMÁRIOS

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

VESTIÁRIO FEMININO

FOSSO DO PALCO
FOSSO DO PALCO

(ELEVADOR)

CALÇADA

CALÇADA

CASA DE MÁQUINAS

DO ELEV. DA CÚPULA

ACESSO

DOS MÚSICOS

ELEV.

ELEV.

A

FL 14

B

F
L

 
1

5
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SALA

RECEPÇÃO

VESTIÁRIO

FEMININO

SALA DE REPOUSO

SALA DE IMPRENSA

SEGURANÇA

ADMIN.

SALA

ADMIN.

CHAVE DETECTORA DE FLUXO D´AGUA

(ÁREA DE PALCO, PISOS INTERMEDIÁRIOS

URDIMENTO E COBERTURA)

ALIMENTAÇÃO AUTOMATICA DA CORTINA D´ÁGUA

ALIMENTAÇÃO MANUAL CORTINA D´ÁGUA

PROJEÇÃO DO RESERVATÓRIO

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

PAINEL DE COMANDO DA

BOMBA DO SISTEMA DE

SPRINKLERS

FOSSO DO PALCO

FOSSO DO PALCO

ELEVADORES CÊNICOS

PLANTA DO TÉRREO - PROJEÇÃO DO MEZANINO

ESCALA 1:125

140m3

FUNDO

NA=-1,70m

S=58,25m2

H=2,95m

RESERVATÓRIO

SPRINKLER

Q = 400,97 l/min

BOMBA DE INCÊNDIO

POT = 15 cv

Q = 24,06 m3/h

Hman = 83,37 mca

Q = 20 l/min

BOMBA JOCKEY

POT = 5 cv

Q = 1,20 m3/h

Hman = 90 mca

NS

LA
D

E
IR

A
 D

A
 E

S
P

LA
N

A
D

A

CHAVE DETECTORA DE FLUXO

D´ÁGUA (TÉRREO)

ALIMENTA

55 SPRINKLERS

PLANTA DO 1º PAVIMENTO

D

D

D

D

D

S

s

D

D

S

D

S

S

S

S

S

D

s

S

S

D

D

PALCO

SALA ELETRICISTAS

COXIA

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

COXIA

MONTA-CARGA

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

SANITÁRIO

SANITÁRIO

SALA DE GUARDA DOS

INSTRUMENTOS DA OSM

SAN.

SANIT.

DO PALCO

SANIT.

SANIT.

SANIT.

SANIT.

ELEVADOR

ELEV.

ELEV.

A

FL 14

B

F
L
 
1
5
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18

16

14

12

11

13

FRISAS TOTAL

87 LUGARES

FOSSO

DA

ORQUESTRA

GUARDA

PIANO

GUARDA

PIANO

ILUMINAÇÃO

CASA DE

BOMBAS

SALA DE CUMPRIMENTOS

CAMARIM 08

CAMARIM

INDIVIDUAL

7

CAMARIM

INDIVIDUAL

6

CAMARIM

INDIVIDUAL

5

CAMARIM

INDIVIDUAL

4

CAMARIM

INDIVIDUAL

3

CAMARIM

INDIVIDUAL

2

CAMARIM

INDIVIDUAL

1

PROJEÇÃO CORTINA

CORTA FOGO

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 1

(ÁREA DE PALCO, PISOS INTERMEDIÁRIOS

URDIMENTO E COBERTURA)

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 2

(CUPULA SOBRE O TETO DA PLATÉIA)

ALIMENTAÇÃO AUTOMATICA DA CORTINA D´ÁGUA

ALIMENTAÇÃO MANUAL CORTINA D´ÁGUA

SISTEMA Nº1

ESCADA MARINHEIRO

ACESSO PELO PALCO ÀS PLATAFORMAS

DAS CHAVES DETECTORA DE FLUXO

D´ÁGUA (1º / 2º / 3º / 4º PAVIMENTOS)

PLATAFORMA 1º ANDAR

CHAVE DETECTORA DE FLUXO

D´ÁGUA (1º ANDAR)

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

ALIMENTA 48 SPRINKLERS

NO 2º PAVIMENTO MAIS

2 NO 3º PAVIMENTO

ESTE SPRINKLER ESTÁ LIGADO NA CHAVE

DE FLUXO Nº2 DO SISTEMA Nº1 ( 1º PAV.)

ESCADA MARINHEIRO

ACESSO PELO PALCO ÀS PLATAFORMAS

DAS CHAVES DETECTORA DE FLUXO

D´ÁGUA (1º / 2º / 3º / 4º PAVIMENTOS)

PLATAFORMA 2º ANDAR

CHAVE DETECTORA DE FLUXO

D´ÁGUA (2º ANDAR)

PLANTA DO 2º PAVIMENTO

D

s

s

D

S

S

S

S

D

S

S

S

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O
 
D

O
S

 
C

A
M

A
R

I
N

S

SANITÁRIO

SALA DO 

TUBOS

S
A

N
I
T

.

TUBOS

SALA ELETRICISTAS

SALA ACESSO

VESTÍBULO

VEST.

VESTÍBULO

CONTROLE DE

VAZIO DA COXIA

VAZIO DA COXIA

CAMARIM 17

SANITÁRIO

SANITÁRIO

AO ÓRGÃO

DO ÓRGÃO

DO ÓRGÃO

LUZ DO PALCO

E PLATÉIA

VAZIO

SAN.

CONTRA-REGRA

SANIT.

SANIT.

SANIT.

SANIT.

SANIT.

SANIT.

SAN.

SANIT.

ELEVADOR

ELEV.

ELEV.

VAZIO

A

FL 14

B

F
L

 
1

5
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SALA 242

CAMARIM

INDIVIDUAL

13

CAMARIM

INDIVIDUAL

16

CAMARIM

INDIVIDUAL

15

CAMARIM

INDIVIDUAL

14

CAMARIM

INDIVIDUAL

12

CAMARIM

INDIVIDUAL

11

CAMARIM

INDIVIDUAL

10

CAMARIM

INDIVIDUAL

9

PROJEÇÃO CORTINA

CORTA FOGO

SALA 97 ATIVIDADE

ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE 

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 1

(ÁREA DE PALCO, PISOS INTERMEDIÁRIOS

URDIMENTO E COBERTURA)

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 2

(CUPULA SOBRE O TETO DA PLATÉIA)

ALIMENTAÇÃO AUTOMATICA DA CORTINA D´ÁGUA

ALIMENTAÇÃO MANUAL CORTINA D´ÁGUA

SISTEMA Nº1

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

ALIMENTAÇÃO AUTOMATICA DA CORTINA D´ÁGUA

ALIMENTAÇÃO MANUAL CORTINA D´ÁGUA

SISTEMA Nº1

ESCADA MARINHEIRO

ACESSO PELO PALCO ÀS PLATAFORMAS

DAS CHAVES DETECTORA DE FLUXO

D´ÁGUA (1º / 2º / 3º / 4º PAVIMENTOS)

PROJEÇÃO PLATAFORMA

PLANTA DO 3º PAVIMENTO

S

S

S

S

S

S

S

SALA DA MAQUIAGEM

CAMARIM COLETIVO

SANITÁRIO

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

SANITÁRIO

COORDENADORIA DOS 

SANITÁRIO

S
A

C
A

D
A

SALA ROSA - ÁREA DE PESSOAL

SACADA

VESTÍBULO
SANIT.

SACADA

SALA AZUL

S
A

N
I
T

.

VESTÍBULO

SANITÁRIO

SACADA

DIMERS

CORPOS ESTÁVEIS

QUARTETO DE CORDAS

ELEVADOR

ELEV.

ELEV.

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

LOCAL TÉCNICO

D

LOCAL TÉCNICO

TUBOS

DO ÓRGÃO

TUBOS

DO ÓRGÃO

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

S
A

C
A

D
A

SACADA

A

FL 14

B

F
L

 
1

5

ESCALA 1:125

PROJEÇÃO CORTINA

CORTA FOGO

ADMINISTRATIVA

SALA ATIVIDADE

ADMINISTRATIVA

SALA ATIVIDADE

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 1

(ÁREA DE PALCO, PISOS INTERMEDIÁRIOS

URDIMENTO E COBERTURA)

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 2

(CUPULA SOBRE O TETO DA PLATÉIA)

ALIMENTA

32 SPRINKLERS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

ALIMENTA

32 SPRINKLERS

25

ESCADA MARINHEIRO

ACESSO PELO PALCO ÀS PLATAFORMAS

DAS CHAVES DETECTORA DE FLUXO

D´ÁGUA (1º / 2º / 3º / 4º PAVIMENTOS)

PLATAFORMA 4º ANDAR

CHAVE DETECTORA DE FLUXO

D´ÁGUA (4º ANDAR)

CHAVE DETECTORA DE FLUXO

D´ÁGUA (3º ANDAR)

50

PLANTA DO 4º PAVIMENTO

S

S

S

S

S

S

S

D

S

SANITÁRIO

SANIT. CAMARIM

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

CAMARIM 21

SANITÁRIO

SANIT. CAMARIM 

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

SANITÁRIO

PASSARELA METÁLICA ACESSO ÀS JANELAS

ELEVADOR

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO
VAZIO

VAZIO

ELEV.

ELEV.

COLETIVO

COLETIVO

TUBOS

DO ÓRGÃO

TUBOS

DO ÓRGÃO

A

FL 14

B

F
L

 
1
5

ESCALA 1:125

PASSARELA METÁLICA ACESSO ÀS JANELAS

CAMARIM COLETIVO 22

CAMARIM 24

CAMARIM 23

suporte

suporte

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 1

(ÁREA DE PALCO, PISOS INTERMEDIÁRIOS

URDIMENTO E COBERTURA)

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 2

(CUPULA SOBRE O TETO DA PLATÉIA)

ALIMENTAÇÃO MANUAL DA CORTINA D'ÁGUA

ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA CORTINA D'ÁGUA

CORTINA D'ÁGUA

CORTA FOGO

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

0,97m ABAIXO DO PISO DO 5º PAVIMENTO

14,52m ABAIXO DO PISO URDIMENTO

PLANTA DO 5º PAVIMENTO

S

S

S

D

S

S

D

D

S

S

S

S

D

S

SS

D

D

D

S

S

S

D

S

SALA DO DIRETOR ARTÍSTICO

ASSESSORIA DE 

SANITÁRIOS

SANITÁRIO

CAMARIM 25

SANITÁRIOS

SALA 66 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

SANITÁRIO E VESTIÁRIO FEMININO

SANITÁRIO

CAMARIM COLETIVO 26 

CAMARIM 27

ASSISTENTES DA

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

SANITÁRIO E VESTIÁRIO MASCULINO

DIRETORIA ARTÍSTICA

ELEVADOR

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

ELEV.

ELEV.

INFORMÁTICA - CENTRAL

ARMÁRIO

S

D

D

TUBOS

DO ÓRGÃO

A

FL 14

B

F
L
 
1
5

ESCALA 1:125

PASSARELA 01

PASSARELA 01

SALA 142

PROJEÇÃO PASSARELA 

DO 7º PAVIMENTO

PASSARELA 01

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 1

(ÁREA DE PALCO, PISOS INTERMEDIÁRIOS

URDIMENTO E COBERTURA)

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 2

(CUPULA SOBRE O TETO DA PLATÉIA)

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 1

(ÁREA DE PALCO, PISOS INTERMEDIÁRIOS

URDIMENTO E COBERTURA)

63,5

75

25

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 2

(CUPULA SOBRE O TETO DA PLATÉIA)

SUBIDA Ø75 DO 6º PAV. P/ O ÁTICO SOBRE

O FORRO FALSO DA SALA 301

SISTEMA Nº1 - CHAVE DE FLUXO Nº7

ALIMENTA 61 SPRINKLERS

TUBULAÇÕES DESTES RAMAIS OCULTAS
NO ÁTICO SOBRE O FORRO FALSO DA SALA
301 COM OS SPRINKLERS PENDENTES A
VISTA

PLANTA DO 6º PAVIMENTO

D

D

S

S

D
D

S

S

S

S

D

S

D

VESTIÁRIO MASCULINO

SANITÁRIOS

SANITÁRIO

S
A

L
A

 
D

E
 
E

N
S

A
I
O

S

SANITÁRIO

VESTIÁRIO FEMININO

PROJEÇÃO PASSARELA 

PASSARELA 02

DO 7º PAVIMENTO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

ELEVADOR

ELEV.

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO
VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

ELEV.

SANIT.

VISTA DA PASSARELA 

DO 5º PAVIMENTO

TUBOS

DO ÓRGÃO

A

FL 14

B

F
L
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ESCALA 1:125

PASSARELA 02

PASSARELA 02

SALA 29 ATIVIDADE

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVA

SALA 226 ATIVIDADE

DESCIDA Ø40 DO 6º 

PARA O 7º PAV.

SUBIDA Ø40 DO 6º PARA

O 7º PAVIMENTO

SUBIDA Ø63 DO 5º PARA

O 6º PAVIMENTO

NS

NS

NS

NS

NS

NS

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 1

( ÁREA DE PALCO, PISOS INTERMEDIÁRIOS

URDIMENTO E COBERTURA)

8,43m  ABAIXO DO PISO DO URDIMENTO

E A 5,12m ACIMA DO PISO DO 5º PAVIMENTO

SISTEMA Nº2 - CHAVE DE FLUXO Nº 2

( CUPULA SOBRE O TETO DA PLATÉIA)

ESTES RAMAIS ISNTALDOS NO ÁTICO,

DESTINAM-SE AOS CHUVEIROS PENDENTES

DA SALA 301 ( VIDE 6º PAVIMENTO)

SUBIDA Ø32 DO 6º PARA

SOBE Ø25 PARA 

E ISNPEÇÃO DO

SISTEMA Nº1.

NO FORRO SOBRE

PLANTA DO 7º PAVIMENTO - NÍVEL 19,30

D

D

S

S

D

D

S

S

S

TERRAÇO DESCOBERTO (LOCAL TÉCNICO)

PISO TÉCNICO

MÁQUINAS E 

MÁQUINAS

MÁQUINAS

MÁQUINAS E 

CAIXA D'ÁGUA

C
A

L
O

T
A

 
S

O
B

R
E

 

A
 
P

L
A

T
É

I
A

VAZIO

VAZIO

VAZIO VAZIO VAZIO

VAZIO

VAZIO VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

VAZIO

ELEVADOR

D

D

 CAIXA D'ÁGUA

TERRAÇO DESCOBERTO (LOCAL TÉCNICO)

ARMÁRIO

F
O

R
R

O
 
D

A
 
C

O
B

E
R

T
U

R
A

D
O

S
 
C

A
M

A
R

I
N

S

V
I
S

T
A

 
D

A
 
P

A
S

S
A

R
E

L
A

 

D
O

 
5

º
 
P

A
V

I
M

E
N

T
O

A

FL 14

B

F
L

 
1

5

ESCALA 1:125

PASSARELA 03

PASSARELA 03

PASSARELA 03

PASSARELA 03

CAIXA

D'ÁGUA

CAIXA

D'ÁGUA

CAIXA

D'ÁGUA

MÁQUINAS

CASA DE

VALV. DE ENSAIO

SUBIDA Ø40 DO 6º 

PARA O 7º PAV.

DESCIDA Ø25 P/UM SPK

PROTEGER O POÇO DO ELEV.

PATAMAR ACIMA

O 7º PAVIMENTO

SOBE Ø32 PARA 

PATAMAR ACIMA

SOBE Ø25 PARA 

PATAMAR ACIMA

A SALA DE ENSAIOS

SUBIDA Ø75 DO 6º PAVIMENTO P/ O ÁTICO SOBRE

O FORRO FALSO FA SALA 301 DAQUELE MESMO PAVIMENTO

SUBIDA Ø40 DO 6º PARA

O 7º PAVIMENTO

SISTEMA Nº1 - CHAVE DE FLUXO Nº 7

NS

CHAVE DETECTORA DE FLUXO

D´ÁGUA Nº 1 DO SIST. Nº 2 ( ÁREAS

DO PALCO, PISOS INTERMEDIÁRIOS

URDIMENTO E COBERTURA)

CHAVE DETECTORA DE FLUXO

D´ÁGUA Nº 2 DO SIST. Nº 2 CÚPULA

SOBRE O TETO DA PLATÉIA

PATAMAR INTERMEDIÁRIO

A 5,60 ABAIXO DO

PISO DO URDIMENTO

PLANTA DO 8º PAVIMENTO - NÍVEL 22,01

S

D

S

S

CALOTA SOBRE 

A PLATÉIA

VAZIO

ELEVADOR

D

D

V
A

Z
I
O

TERRAÇO DESCOBERTO LAJE

TERRAÇO DESCOBERTO LAJE

COBERTURA DOS CAMARINS

VISTA DA PASSARELA 

DO 5º PAVIMENTO

VISTA DA PASSARELA 

DO 5º PAVIMENTO

VISTA DA PASSARELA 

DO 5º PAVIMENTO

A

FL 14

B

F
L

 
1

5
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(LOCAL TÉCNICO)

PISO TÉCNICO

PISO TÉCNICO

P
A

S
S

A
G

E
M

 
D

E
 
D

U
T

O
S

 
P

A
R

A

A
R

 
C

O
N

D
I
C

I
O

N
A

D
O

SALA ATIVIDADE

ADMINISTRATIVA

CALOTA SOBRE 

A PLATÉIA

ESCADA TIPO

MARINHEIRO

ACESSO TÉCNICO

ESCADA TIPO

MARINHEIRO

ACESSO TÉCNICO

PLANTA DA PLATAFORMA INTERMEDIÁRIA - NÍVEL 24,24

VAZIO

D

D

VISTA DA PASSARELA 

DO 5º PAVIMENTO

B

F
L

 
1

5

ESCALA 1:125

DETECTORES

SOB O PISO DO

URDIMENTO

PASSARELA DE CARGA (LOCAL TÉCNICO)

PASSARELA DE CARGA (LOCAL TÉCNICO)

DETECTORES

SOB O PISO DO

URDIMENTO

CHAVE DETECTORA DE FLUXO

D`AGUA Nº 1 DO SIST. Nº 2 (AREA

DO PALCO, PISOS INTERMEDIÁRIOS

URDIMENTO E COBERTURA)

CHAVE DETECTORA DE FLUXO

D`AGUA Nº 2 DO SIT. Nº 2

CÚPULA SOBRE O TETO DA PLATÉIA

PLANTA DO 9º PAVIMENTO - NÍVEL 27,61

D

D

VAZIO DA CUPULA

VAZIO

VAZIO

TERRAÇO DESCOBERTO LAJE

TERRAÇO DESCOBERTO LAJE

COBERTURA DOS CAMARINS

A

FL 14

B

F
L

 
1

5

ESCALA 1:125

DETECTORES NO

TETO DO

URDIMENTO

URDIMENTO (LOCAL TÉCNICO)

FIXADO SOB O PISO

DO URDIMENTO

FIXADO SOB O PISO

DO URDIMENTO

FIXADO SOB O PISO

DO URDIMENTO

FIXADO SOB O PISO

DO URDIMENTO

VALV. DE ENSAIO E INSPEÇÃO

DO SIST. Nº 2 (CUPULA)

AREA DE CÁLCULO  = 140 m2

FIXADO NO TETO DO

URDIMENTO

FIXADO NO TETO

 DA CÚLPULA

PLANTA DA COBERTURA

TERRAÇO DESCOBERTO

LAJE

TERRAÇO DESCOBERTO LAJE

A

FL 14

B

F
L

 
1

5

COBERTURA DO URDIMENTO

COBERTURA

COBERTURA DO     SALÃO NOBRE

COBERTURA DA GALERIA

COBERTURA DO TERRAÇO

COBERTURA DO TERRAÇO

COBERTURA DA GALERIA

ESCALA 1:125

39,70 ACIMA DO FUNDO DO RESERVATÓRIO

URDIMENTO

PASSARELA

C

-
-

 

C

1:125

FIXADO NO TETO DO

URDIMENTO

VALVULA DE ENSAIO E

INSPEÇÃO DO SISTEMA Nº 2

(COBERTURA DA AREA DO PALCO)

VALVULA DE ENSAIO E

INSPEÇÃO DO SISTEMA Nº 2

(COBERTURA DA AREA DO PALCO)

4

3

2

1

8

7

6

5

A

9

B

13

12

11

10

14

C

17

16

15

18

D

E

405

404

403

402

401

09

405

205

404

403

402

401

304

303

302

301

204

203

202

201

104

103

102

101

06 07 08

09

DOS CAMARINS

FIXADO NO TETO

 DA CÚLPULA

FIXADO NO TETO

 DA CÚLPULA

FIXADO NO TETO

 DA CÚLPULA

FIXADO NO TETO

 DA CÚLPULA
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THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS DA FTM

R02

11/03/2019

cliente:

NESTOR DALE CAIUBY NETO

DATA

ESCALA 

DESENHO

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

TÍTULO 

LOCAL 

REVISÃO 

FOLHA

ÁREA CONSTRUIDA

OCUPAÇÃO 

PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL PELO USO

NESTOR DALE CAIUBY NETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 0600993426

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA

CAIUBY

PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGa

INSTITUTO
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DETALHES
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THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

cliente:

NESTOR DALE CAIUBY NETO

DATA

ESCALA 

DESENHO

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

TÍTULO 

LOCAL 

REVISÃO 

FOLHA

ÁREA CONSTRUIDA

OCUPAÇÃO 

PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL PELO USO

NESTOR DALE CAIUBY NETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 0600993426

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA

CAIUBY

PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGa

INSTITUTO

ODEON
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PLANTA DO TÉRREO, INTERMEDIÁRIO E 1º PAVIMENTO - SPK

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
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THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

cliente:

NESTOR DALE CAIUBY NETO

DATA

ESCALA 

DESENHO

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

TÍTULO 

LOCAL 

REVISÃO 

FOLHA

ÁREA CONSTRUIDA

OCUPAÇÃO 

PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL PELO USO

NESTOR DALE CAIUBY NETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 0600993426

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA

CAIUBY
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PLANTA DO 2º, 3º E 4º PAVIMENTOS - SPK
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THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS DA FTM

R02

11/03/2019

ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS DA FTM

R02

11/03/2019

ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS DA FTM

R02

11/03/2019

REDUÇÃO DO DESENHO EM DOIS FORMATOS 02/05/2019

R03

REDUÇÃO DO DESENHO EM DOIS FORMATOS 02/05/2019

R03

cliente:

NESTOR DALE CAIUBY NETO

DATA

ESCALA 

DESENHO

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

TÍTULO 

LOCAL 

REVISÃO 

FOLHA

ÁREA CONSTRUIDA

OCUPAÇÃO 

PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL PELO USO

NESTOR DALE CAIUBY NETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 0600993426

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA

CAIUBY

PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGa

INSTITUTO

ODEON
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